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En el presente proyecto, se describe el diseño y cálculo de un sistema de refrigeración 
utilizando dióxido de carbono como medio refrigerante para que trabaje en los 
supermercados climatizando los alimentos perecibles, siendo este una alternativa moderna y 
diferente a los existentes que utilizan refrigerantes convencionales, provocando el 
adelgazamiento de la capa de ozono; en comparación a este novedoso proyecto, que genera 
nulo impacto medioambiental. 
Para dar inicio al proyecto, se visitó tres supermercados modelos que fueron Plaza 
Vea del Real Plaza, este supermercado trabaja con refrigerante R-22, que es un refrigerante 
descontinuado y que actualmente está prohibido su uso; Tottus del Mall Plaza, dicho 
establecimiento opera con un refrigerante convencional, que es el etilenglicol como 
refrigerante primario, y por último, se asistió al supermercado Metro de Arequipa Center 
ubicado en Cerro Colorado, que trabaja junto con el refrigerante R-507 en el global de su 
sistema. 
En el proyecto se ha determinado que la inversión aproximada para esta inversión en 
su establecimiento es de S/. 356,930.00, aquí se ha considerado costos que incluye insumos, 
mano de obra por hora o día/hombre, adquisición de equipos, que trabajen con el fluido R-
744. 
Se analizó la viabilidad técnico económica obteniendo el valor del VAN de 𝑆/. 
1,028,779.96 soles en un tiempo menor de tres años, con ello, tendremos el valor del TIR de 
102.433%. 
El refrigerante que se ha elegido para esta tesis genera efecto invernadero, en 
comparativa con los llamados ecológicos tiene un GWP y ODP de cero. 
También se considera disminuir las presiones de trabajo de este sistema de 
refrigeración hasta casi la mitad de su valor promedio de operación. 
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In this project, the design and calculation of a refrigeration system using carbon 
dioxide as a refrigerant medium is described so that it works in supermarkets air conditioning 
perishable foods, this being a modern and different alternative to existing ones that use 
conventional refrigerants, causing the thinning of the ozone layer; compared to this new 
project, which generates zero environmental impact. 
To start the project, we visited three model supermarkets that were Plaza Vea del 
Real Plaza, this supermarket works with R-22 refrigerant, which is a discontinued refrigerant 
and its use is currently prohibited; Tottus del Mall Plaza, said establishment operates with a 
conventional refrigerant, which is ethylene glycol as the primary refrigerant, and finally, the 
Metro de Arequipa Center supermarket located in Cerro Colorado was attended, which 
works together with the R-507 refrigerant in the global from your system. 
In the project it has been determined that the approximate investment for this 
investment in its establishment is S /. 356,930.00, here we have considered costs that include 
supplies, labor per hour or day / man, acquisition of equipment that works with the R-744 
fluid. 
The technical economic viability was analyzed obtaining the NPV value of 𝑆 /. 
1,028,779.96 soles in less than three years, with this, we will have the IRR value of 
102.433%. 
The refrigerant that has been chosen for this thesis generates a greenhouse effect, in 
comparison with the so-called ecological ones it has a GWP and ODP of zero. 
It is also considered to reduce the working pressures of this refrigeration system to 
almost half of its average operating value. 






Las emisiones de dióxido de carbono no son las más deseadas en el mundo ya que 
traen graves consecuencias con respecto al medio ambiente y a la sociedad, consecuencias 
tales como el efecto invernadero y la muerte de cerca el 2% de la población padeciendo 
enfermedades respiratorias a causa de los daños ambientales causados en gran medida de los 
gases en el medio ambiente (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
2020). 
Sin embargo, el dióxido de carbono es necesario para la supervivencia para quienes 
habitamos el planeta, como las plantas, por ejemplo, para su proceso de fotosíntesis o 
nosotros los humanos, para nuestros procesos de respiración y nuestros cambios. 
Día a día se emitan grandes magnitudes de dióxido de carbono ya sea por industria, 
trenes, automotrices entre otros, pero el hombre no se ha preocupado en realizar el proceso 
de filtración que permita que este gas no llegue a la troposfera que es la capa más cercana a 
la tierra que completamente la atmosfera, es por esto por lo que el dióxido de carbono se 
puede experimentar en otros procesos como: conservante de alimentos, aderezo y 
conservante de cerveza, conservante principalmente de leche y ensaladas, como reductor de 
incendios ya que el dióxido de carbono no es inflamable; pero su aplicación más importante 
es la de refrigerante. (Montoya, 2010) 
El dióxido de carbono como refrigerante está compuesto por 2 moléculas de oxígeno 
y una de carbono. El dióxido de carbono como refrigerante se ha venido experimentando 
desde mediados del siglo XVIII junto con las primeras evoluciones del campo automotriz en 
ingeniería mecánica, pero no se experimentó más a fondo en la actualidad porque se 
considera que el dióxido de carbono no es lo suficientemente volátil para ser un refrigerante 
confiable. (Barajas, 2003) 
El dióxido de carbono tiene propiedades que lo conforman como un elemento no 
inflamable lo cual lo hace confiable como refrigerante, por lo tanto, este compuesto no 
resulta del todo malo para la sociedad y puede ser muy amigable para el medio ambiente 
utilizándose como refrigerante. 
Actualmente, la elaboración de refrigerantes conlleva a un proceso que perjudica de 
gran manera al medio ambiente y a la sociedad, hoy en día su emisión produce una quema 
de carbono que genera también gases ambientales dañinos para todo el planeta. Sin embargo, 




emisiones no serían dañinas para el medio ambiente, de hecho, su recolección resulta en 
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LISTA DE ACRÓNIMOS  
 
Símbolo  Descripción        Unidad 
A  Espesor de la pared      [m] 
Ae  Área exterior        [m2] 
Ai  Ancho interior       [m] 
b   Espesor del techo       [m] 
c   Espesor del piso       [m] 
ca   Calor específico del producto     [kJ/kg-K] 
cρl   Calor específico       [w/kg-m.°C] 
ec   Espesor del caucho       [m] 
F   Factor de conversión de Watt a BTU    [-] 
f   Factor de ritmo de enfriamiento     [-] 
F1   Factor de ganancia por pared     [-] 
F2   Factor de cambio de aire      [-] 
F3   Factor de cambio inducido      [-] 
FN   Flujo Neto        [-] 
Fr   Factor de respiración       [-] 
g   Aceleración gravitatoria      [m/seg2] 
h   Entalpía        [kJ/kg] 
hfg   Variación de entalpía      [kJ/kg] 
Hi   Alto interno        [m] 
hvent   Coeficiente de transferencia de calor en placas planas  [W/ m
2. °C] 
i   Tasa de actualización      [-] 
Io   Inversión inicial       [-] 




L   Altura de la placa vertical      [m] 
Li   Largo interior       [m] 
ṁ   Flujo másico        [kg/s] 
Nf   Cantidad del área iluminada      [W/m2] 
Pf   Área iluminada       [m2] 
q1   Carga de calor por pared, techo y piso    [kW] 
q2   Carga solar        [kW] 
q3   Carga por cambio de aire      [kW] 
q4   Carga por producto       [kW] 
q5   Cargas diversas       [kW] 
q5a   Carga por persona       [kW] 
q5b   Carga por iluminación      [kW] 
q5c   Carga por envases       [kW] 
q5d   Carga por respiración      [kW] 
Qb   Calor del sistema de almacenamiento de compresores  [kW] 
Qg   Calor ganado por transferencia de calor    [kW] 
Qp   Calor perdido por transferencia de calor    [kW] 
qt   Calor total por cámara de alimento específico   [kW] 
qt’   Calor total de la cámara de conversación de alimentos [kW] 
qt’’   Calor total de la cámara de almacenamiento de alimentos  [kW] 
t   Tiempo de enfriamiento      [hora] 
T1   Temperatura de ingreso a la cámara      [°C] 
Te   Temperatura exterior       [°C] 
ti   Horas de iluminación de la cámara de enfriamiento  [hora/día] 
Ti   Temperatura interior       [°C] 




Ts   Temperatura superficial del líquido     [°C] 
Tsat   Temperatura de saturación del líquido    [°C] 
VAN   Valor actual neto de un proyecto     [-] 
Vi   Volumen interior       [m
3] 
Ẇ   Potencia Independiente del compresor    [kW] 




Símbolo  Descripción        Unidad 




Símbolo  Descripción        Unidad 
ΔTe   Cambio de temperatura      [°C] 
μl   Viscosidad dinámica       [kg-m/m.seg] 
νl   Viscosidad cinemática      [m2/seg] 
ρl   Densidad del líquido       [kg-m/m3] 




Símbolo  Descripción 
1   Calor por pared, techo y piso 




3  Calor por cambio de aire 
4   Calor por producto 
5   Calores diversos 
a   Calor por persona 
b   Calor por iluminación 
c   Calor por envase 
d   Calor por iluminación 
env  Envase 
f   Primer estado 
g   Segundo estado 
i   Interior 
s   Superficie 
sat   Saturación 
t   total 





1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
1.1. Descripción del Problema 
En la actualidad los sistemas con refrigeración con dióxido de carbono no son los 
más utilizados del mercado, debido a que el R-134a es el refrigerante más comercial que hay 
en el mundo, pero el refrigerante de dióxido de carbono o técnicamente llamado R-744 tiene 
emisiones mucho más reducidas a comparación del mencionado, como características más 
resaltantes, es incoloro y no es inflamable. También el dióxido de carbono se encuentra en 
el medio ambiente desde la exhalación de los animales y las personas como en la inhalación 
de las plantas y en la emanación de los gases en los vehículos de transporte como en las 
fábricas, dando algunos ejemplos. 
Se propone plantear el uso del dióxido de carbono en los sistemas de refrigeración 
que existen hoy por hoy en los supermercados que se encuentran dentro de los malls como 
alternativa ecológica para su estudio e implementación. 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Desarrollar el diseño y cálculo de un sistema de refrigeración utilizando dióxido de 
carbono para supermercados. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
• Justificar el diseño del sistema de refrigeración utilizando dióxido de carbono para 
supermercados. 
• Comprobar la rentabilidad económica del proyecto con el VAN y la TIR. 
• Desarrollar el cálculo para seleccionar los equipos adecuados con nulo impacto 
medioambiental. 
1.3. Alcances 
El presente proyecto contempla el diseño y cálculo de un sistema de refrigeración 
utilizando como refrigerante el dióxido de carbono utilizado en supermercados localizados 
mayormente en los malls, para su demostración posterior puede ser más beneficioso que el 





El sistema de refrigeración con dióxido de carbono o técnicamente llamado R-744 a 
comparación de los más comerciales actualmente como es el caso principal del refrigerante 
R-134a, es menos dañino para la capa de ozono además que el dióxido de carbono lo 
encontramos en abundancia en el medio ambiente, ya que los humanos lo exhalan y las 
industrias y medios de transporte lo emanan a través de gases, también se sabe que los 
refrigerantes que se usan actualmente , los famosos HCFCs que es un compuesto formado 
por átomos de cloro, flúor, hidrógeno y carbono, al expulsarse al medio ambiente lo que 
ocasiona es el desligamiento del ozono, ya que las moléculas de cloro son las que separan 
las 3 moléculas de oxígeno que compone el ozono y así se crean las gritan en la capa de 
ozono y es algo que se quiere evitar y detener.  
Por tanto, esta tesis estará centrada en obtener el diseño de un sistema de refrigeración 
utilizando dióxido de carbono aplicado. en los supermercados que hay en los malls, y a una 
mayor escala serviría para disminuir la emisión de cloro al medio ambiente y asimismo 
reducir la expansión de la apertura de la capa de ozono. 
1.5. Limitaciones 
• Su empresa debe realizar una inversión que bordea los S/. 379,990.00 soles para utilizar 
esta implementación moderna con nulo impacto medioambiental. 
• De existir alguna falla imprevista y los operarios presentes no llegan a tener el 
conocimiento adecuado para salvar este hincapié, existirá una gran pérdida de horas 
de trabajo porque los proveedores de este sistema son muy pocos a nivel nacional para 
dar una rápida solución al problema. 
• Si se requiere cambiar alguna pieza de los equipos, sobre todo en los compresores, 
tendremos que esperar a que el repuesto llegue por importación el tiempo que sea 
necesario. 
• Las altas presiones de este sistema de refrigeración propuesto, hará que los usuarios 






2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Tesis 
Marín, A. Montoya, S. Diseño y Construcción de un Equipo Didáctico de 
Acondicionamiento de Aire Tipo “Mini Split”, para el Laboratorio de Refrigeración de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.  
La contaminación y los cambios climáticos son fenómenos que se han venido 
presentando durante los últimos años, adquiriendo cada vez más fuerza. Por esta razón las 
personas buscan tener mejores condiciones ambientales haciendo uso de los sistemas de 
acondicionamiento de aire. 
Este trabajo de grado consiste en el diseño y construcción de un equipo de 
acondicionamiento de aire tipo mini split con fines educativos, con este se pretende mostrar 
el proceso de instalación que requieren estos equipos, el ahorro significativo que puede llegar 
a tener una instalación adecuada siguiendo las prácticas de instalación, mantenimiento y uso 
recomendadas, el monitoreo de las variables involucradas en el proceso por medio de unos 
sensores de presión y temperatura, se ubicará un medidor del consumo energético para 
observar el comportamiento del equipo bajo diferentes condiciones de operación. En el ciclo 
de refrigeración correspondiente se emplea el refrigerante R410a. 
Para ello se elaboró una estructura en perfiles de aluminio en la cual se ubican las 
unidades del mini Split que son el evaporador y el condensador. (Marín Guarín & Montoya 
Correa, 2015) 
Céspedes, La pesca artesanal en la zona de Pucallpa es una actividad fundamental en 
la economía de los pobladores de esta zona, debido a que proporciona alimento a los 
pobladores. Los medios en que se movilizan los pescadores artesanales para realizar la labor 
de pesca artesanal son llamados pekepekes, los cuales son canoas que usan motores 
estacionarios de combustión interna. 
Los medios en que se movilizan los pescadores artesanales para realizar la labor de 
pesca artesanal son llamados pekepekes, los cuales son canoas que usan motores 
estacionarios de combustión interna. En cuanto al método de conservación más común y 
utilizado por los pescadores artesanales son los bloques de hielo transportados en sus 




capturas, se propone un sistema de refrigeración compuesto por: una unidad condensadora, 
refrigerante R-290. 
El sistema propuesto, tiene un peso aproximado de 89kg sin carga de pescado y que 
es posible montarlo en un peke-peke promedio de 6 toneladas con la ayuda de cuatro 
personas. Por otro lado, el diseño del sistema está sujeto a modificaciones y puede seguir 
optimizándose. (Céspedes Urrutia, 2012) 
Diseño del Sistema de Enfriamiento de Partes Hidráulicas y Mecánicas de un 
Circuito de Molienda. Valdivia, Chile. (Sepúlveda, 2015) 
Se requiere diseñar un sistema de enfriamiento de un circuito de molienda y realizar 
una comparación económica entre las diferentes tecnologías de enfriamiento que existen 
actualmente: Torres de Enfriamiento, Aero enfriadores y Chiller. 
El trabajo fue realizado en base a datos promedio, obtenidos de proyectos reales 
llevados a cabo durante el año 2011 y 2013, los cuales fueron desarrollados por diferentes 
empresas de ingeniería. 
Sumado a ello se realizará la comparación a tres diferentes alturas sobre el nivel del 
mar las cuales son: 1.700, 3.200 y 4.000 m.s.n.m., ya que el modo de operación de las 
tecnologías mencionadas se ve afectado por las condiciones ambientales de la zona donde 
vaya a ser instalado el sistema. 
La elección de la tecnología se toma en base a la disponibilidad de agua del sector o 
bien, si el usuario final está dispuestos a tener un mayor consumo de potencia utilizando 
Aero enfriadores o Chiller. (Sepúlveda, 2015) 
Herrera E. Diseño de un Sistema de Refrigeración Mecánica en Pesquero Artesanal. 
El principal objetivo de esta investigación es diseñar un sistema de refrigeración 
mecánica que trabaje con un sistema de compresión y el fluido vapor de agua, y será utilizado 
en todos los alimentos marinos que arriben a puerto. 
Con el fin de que este proyecto sea viable, se requiere investigar si en este sector 
chileno, el sector industrial ve por conveniente refrigerar los productos marinos realizando 
un bosquejo de los implementos necesarios que se utilizarán en este proyecto. 
Se procedió a evaluar el cubículo de la bodega de la embarcación en donde estará 
situado el sistema de refrigeración mecánico como también el espesor del aislamiento de 




marinos, seleccionamos los equipos necesarios para este sistema, también se evaluó si la 
embarcación era lo suficientemente estable para llevar un sistema de refrigeración 
incluyendo a las personas que estarán en la embarcación. 
Y para finalizar, se evaluó el aspecto monetario para determinar si este estudio será 
rentable. (Herrera, 2006) 
Huanca, E. Diseño de un sistema de aire acondicionado para un restaurante ubicado 
en la ciudad de Lima.  
Se pretende implantar la opción de instalar un sistema de aire acondicionado que 
estará ubicado en la ciudad de Lima, teniendo en consideración las instalaciones que se 
encuentran actualmente en el local. 
Con el fin de que el cliente se sienta confortable en el restaurante, hemos considerado 
utilizar la normativa ASHRAE para que el consumir se sienta en un ambiente cómodo el 
tiempo que albergue el lugar. 
A lo largo de la investigación se toma en consideración el cálculo de la cantidad de 
calor a acondicionar incluyendo las luminarias, cuerpos humanos e inertes como también su 
valorización en el mercado para tener un costo promedio y cercano por la inversión de un 
sistema de aire acondicionado en el restaurante. 
La selección de equipos para instalarlos en el local, deben ser de calidad y 
debidamente seleccionados para generar el mayor ahorro energético posible al propietario 
del habitáculo. (Huanca, 2016) 
Barrantes, E. Diseño de un Congelador continuo individual IQF con una Capacidad 
de 200 Kg/hr de Espárragos.   
Esta investigación tiene la finalidad de estudiar el trabajo de una torre de enfriamiento 
para refrigerar el vegetal espárrago contemplando valores calculados de temperatura 
mínimas y máximas entre valores de -30°C hasta -10°C. 
Se considera como refrigerante de este sistema al amoniaco en un ciclo de dos etapas 
con una estructura de metal que soporte todos los alimentos y equipos que estarán en él. 
El cálculo se generó considerando las cargas térmicas que presenta en global todo el 
sistema, así como también la estructura calculada para este mismo sistema teniendo en 
consideración los aspectos del aislamiento de las paredes, cargas en general de todos los 




diámetros que ella tendrá para dimensionar de acuerdo a lo necesario y soporte del sistema 
de refrigeración. 
También se consideró el gasto energético, la caída de presión y la velocidad máxima 
que tendrá el fluido que atravesará a lo largo de este sistema. (Ramos Gómez, 2013) 
2.2. Marco de Referencia Teórico 
2.2.1. Diseño 
2.2.1.1. Definición 
De acuerdo a lo explicado por Hernández & Mendoza se define como diseño a la 
acción de establecer una herramienta que permita alcanzar requerimientos específicos o dar 
solución a un problema. (Hernández & Mendoza, 2017) 
2.2.2. Cálculo 
2.2.2.1. Definición 
Según lo compuesto por Rodríguez, Pierdant & Rodríguez una definición del cálculo 
para exponérnoslo: 
Se define como el cálculo que tiene actividad y alteración, cuando es necesario 
utilizar esta división se emplea donde hay actividades, específicamente cuando se hay 
variables; como muestra, cuando se cuantifica el área de las estrellas, en los desplazamientos 
en navíos, los terrenos de los satélites y cinturones de estrellas, los flujos del mar, etcétera. 
Hoy por hoy, las matemáticas son más importantes en nuestras vidas como por ejemplo nos 
ayudan a resolver dudas en el tema económico, comercio, ingeniería, entre otros. (Rodríguez, 
Pierdant, & C, 2018, pág. 147) 
2.2.3. Sistema 
2.2.3.1. Definición 
Considerando lo descrito por el Barbosa, Gutiérrez & Jiménez refiere que la 
definición de sistema es la que a continuación enuncio: 
Se define como una cantidad fija de materia o área en donde se toma para su 
evaluación. Se puede catalogar regularmente en dos regiones que son blanco o negro. 
La frontera que distancia un lugar con su entorno tiene el nombre de límite, y el 
espacio de inspección llega a ser un cuerpo de evaluación. Los límites de los métodos tienden 




evaluado. A diferencia al cuerpo evaluado, el método que estudia los intercambios de calor 
y trabajo en un área específicamente hacen intercambio de calor en su entorno. El método 
que tomamos en cuenta lo consideran lejano porque no llega a relacionarse de alguna forma 
con su entorno. (Barbosa, Gutiérrez, & Jiménez, 2015, pág. 5) 
2.2.3.2. Tipología 
De acuerdo a lo explicado por Juárez & Morales se explica a continuación: 
• Sistema Cerrado: Se define este método como quien no puede realizar un 
intercambio de calor mediante sus fronteras. (Juárez & Morales, 2015, pág. 2) 
Según lo compuesto por Velasco, Martínez & Gómez cuenta un nuevo tipo de sistema para 
exponérnoslo: 
• Sistema Abierto: Los indicadores variables se diferencian en el inicio del cuerpo de 
inspección, llegando a la conclusión que sitios puntuales del terreno llegan a 
guardar un temple diferente. (Velasco, A, & Gómez, 2011, pág. 56) 
Sin embargo, un tipo de diseño como se muestra a continuación: 
• Sistema Aislado: En este lugar no hay intercambio de un calor con el entorno. Este 
método es una sucesión específica donde lo único que sucede es cuando está ligado 
al aumento de calor. (Barbosa, Gutiérrez, & Jiménez, 2015) 
2.2.4. Refrigeración 
2.2.4.1. Definición 
Lo puntualizado por el señor Bhattacharjee, nos informa de la definición que presenta 
la palabra refrigeración: 
Se define como un sistema de refrigeración a un sistema periódico y este depura la 
energía de la superficie elevándolo a sus alrededores. El territorio congelado llega a ser el 
área fría y el territorio con calor mayormente depende de los alrededores del refrigerador. 
La suba de caudal de energía, trabaja como un almacén caluroso. Entonces, llega a 
ser un proceso de enfriamiento que excluye la energía, Qc (Bhattacharjee, 2016, pág. 384) 
2.2.4.2. Características 
Sin embargo, el texto del señor Faires, añade una característica de refrigeración como 




• El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor: se forma una figura que 
tiene como resultado varios procesos del ciclo invertido dado por Carnot que llega 
a ser suprimidos al vaporizar el frigorífico en su totalidad antes de ser comprimido 
y al cambiar el equipo que genera flujo con un equipo de apriete, similar a las 
lámparas alógenas. 
Un periodo llega a ser nombrado como ciclo ideal del sistema refrigerativo que 
comprime el vapor, reflejando de forma simplificada con un esquema T-s. La fase 
donde se refresca usando la presión del vapor, llega a ser el más usado en neveras, 
métodos que climatizan con viento y elevadores de caudal de energía. 
• Ciclo real de refrigeración por compresor de vapor: El periodo de congelamiento 
utilizando el ciclo de vapor se diferencia del del ideal. La restricción del caudal 
origina que reduzca la presión en el tránsito de este y el cambio de energía con 
dirección o partiendo del entorno. El esquema T-s llega a ser un ciclo real donde se 
enfría usando la compactación del vapor. 
Estando en un ciclo perfecto, el gas enfriador escapa del vaporizador e ingresa 
donde está la compresora esto en forma de gas. A pesar de ello, con praxis, resulta 
imposible vigilar la situación de este gas a exactitud. Por otro lado, resulta sencillo 
dibujar un estado tal que el gas llegue a calentarse poco en el ingreso de este 
compresor. 
• El ciclo invertido de Carnot: Debemos recordar que en el periodo de Carnot tiene 
un ciclo enteramente cambiante y lleva consigo varias secuencias con la misma 
temperatura y otras con igual entropía. Estas contienen gran confiabilidad en el 
campo térmico con el fin de saber los límites de temperatura y su utilidad como un 
modelo que esta opuesto en donde los periodos de energía se comparan. 
En tal forma en un periodo cambiante, las secuencias que tiene nuestro periodo de 
Carnot pueden cambiar. Cuando se hace, se debe cambiar los caminos de alguna 
interrelación de energía o potencia. Cuando se tiene el fin, llega a mostrarse como 
un ciclo en donde trabaja en camino inverso de las agujas del reloj con relación al 
diagrama T-s teniendo el nombre de ciclo invertido de Carnot. El enfriador o una 
bomba tiende a trabajar con un ciclo invertido en donde se dice que es similar a un 




2.2.5. Dióxido de carbono 
2.2.5.1. Definición 
De acuerdo a lo explicado por Zurita, la definición del dióxido de carbono se detalla 
de la siguiente manera: 
Nuestro CO2 presenta una importancia alta para los seres vivos. Nuestros vegetales 
generan su calor con su proceso fotosíntesis: utilizan nuestro líquido que se encuentra en la 
tierra, cogiendo del aire el CO2, transformándolo en energía, soltando el aire que tiene el 
líquido cuando acaba este proceso. La disminución de CO2 en el aire es el resultado de este 
proceso, dando la mano a disminuir el daño medio ambiental por los grandes tonelajes de 
CO2 enviados a la atmosfera por día cuando ignicionan un procedente de algún combustible. 
(Zurita, 2009, pág. 64) 
2.2.5.2. Características 
Como detalla el libro de Otterabach nos da a conocer una característica para el 
conocimiento del público que es la siguiente: 
Como energía combustible: Alrededor como del ochenta por ciento de la potencia 
que hay en el mundo aún se genera por la inflamación de compuestos antiguos como 
combustibles. El CO2 llega a ser el producto final cuando se inflama estos con el fin de 
producir corriente, similar a los vehículos o de sucesiones para generar metales o 
combustibles. Con esta manera, la finalidad inicial de proteger el mundo debería partir de un 
origen secundario y que puedan reutilizarse con la petición de energía por parte de la 
población que es elevada cada día que pasa, los orígenes de potencias y sea independiente 
de incendiar nuestros bienes escasos y reducidos, a consecuencia de que no expandan más 
dióxido de carbono al medio ambiente. (Otterabach, 2014, pág. 10) 
2.3. Marco Conceptual 
Sin embargo, a su vez una definición de aire acondicionado como se muestra a 
continuación: 
a. Aire acondicionado: Presenta un método que nos da alternativas de temple que se 
encuentra en la habitación y que quita la humedad del sitio. La terminando propiedad 





b. Ciclo: Es una sucesión de periodos o situación en donde transcurre un evento o 
manifestación produciéndose con una colocación específica alcanzando un punto en 
donde empieza reproducirse el hecho de la misma manera. 
c. Amoniaco: Es un fluido sin olor molestoso, teniendo en su interior H2 y N2 solventes 
en líquido, se utiliza con cimiento en la planificación en diversos cloruros de sodio; 
podemos utilizarlo cuando se manufactura de urea y en la utilidad de aseo o 
enfriamiento de productos. 
d. Cloro: Componente que se encuentra en la tabla periódica con el número diecisiete, 
con peso atómico treinta y cinto, cuatrocientos cincuenta y tres, con emblema Cl; este 
es un fluido con presencia amarillenta añadido a verde, sumado a su aroma poderoso 
y molesto, es tóxico en elevadas dosis, no es común encontrarlo en el medio ambiente, 
su principal objetivo es aclarecer la epidermis además de otros objetivos vivos, se 
emplea cuando desean eliminar bacterias y alistar sustancias diversas. 
e. Oxígeno: Este es un componente que se encuentra en la tabla periódica con el número 
ocho, peso por átomo de quince, noventa y nueve teniendo un emblema con la letra O, 
llega a ser un fluido sin color y sin olor y este podemos encontrarlo inmerso en el 
oxígeno, por los líquidos, con los humanos hallándose en cantidades grandes en los 
elementos vivientes y no vivientes; no cambia cuando espiramos y menos en la 
ignición, lo utilizamos cuando soldamos y llegamos a recomendarlo para su ingesta a 
los clientes en hospitales que tienen percances espiratorios y en hombres que 
normalmente son pilotos.  
f. Válvula: Es un elemento de apertura y bloquea el camino del gas que atraviesa una 
tubería de un cierto equipo, mecanismo o artefacto, puede ser por un presostato, por 
un solenoide, etcétera. 
g. Líquido: Es un elemento que tiene porciones de un objetivo y nos muestran gran 
cantidad de movimiento a diferencia de los que son firmes y aun menos los que se 
pueden emanar, sin exponerse con una geometría concreta, en contrario de un cuerpo 
estático esparciéndose en un contenedor encerrándolo y este le da su geometría. 
h. Gas: Es un vapor que no tiene geometría y menos cuerpo suyo, y sus fracciones de 
cuerpo llegan a alejarse entre ellas sin expresar la actividad a diferencia del agua. 
i. Presión: Es el hecho de comprimir o prensar.  
j. Temperatura: Escalón o altura termal que tiene un volumen de la tierra o del aire. 




l. Filtro: Es un objeto que tiene agujeros finos en él, y por este conducto atraviesa el 
líquido con el fin de limpiarlo y separar las partículas malas de él. 
m. Compresor: Elemento que tiende a presionar y se utiliza con el fin de prensar.  
n. Evaporador: Es un elemento que tiene la utilizad de quitarle la humedad a los 
comestibles, alimentos para el origen humano. 
o. Entalpía: Se define como una porción de potencia que es retenida por un objeto. 
Sustituye un elemento de la termodinámica representada por el grafema hache grande, 
con la diferencia de la toma, presentamos una porción de potencia que viene por si sola 
o a su vez traspasada a través de este método, llega a ser la potencia de un método da 
en un territorio, 
p. Masa: Es la mixtura que tiene forma, es estable y movible y esta se obtiene 
descomponiendo objetos duros, golpeados o hechos polvo en fluidos; con mayor 
importancia cuando se utiliza para realizar postres, pasteles, etcétera. 
q. Calor: Es la potencia que expone dado a un elevado temple dando una conducta que 
cambia y se deriva con potencias; empieza con los desplazamientos oscilantes de 
partículas y fracciones de ella llegando a comprender estos volúmenes. 
r. Trabajo: Hecho o movimiento con el que se realiza una faena. 
s. Potencia: Es la aptitud para desarrollar obligaciones similares a actos, también llega a 






3. DIAGNÓSTIVO SITUACIONAL 
3.1. El Sector de Estudio 
3.1.1. Refrigerantes en Supermercados en Arequipa 
3.1.1.1. Refrigerante R22 utilizado en el Supermercado Plaza Vea del Real 
Plaza en Arequipa 
El refrigerante utilizado en Plaza Vea del Real Plaza de Arequipa es el que a 
continuación presentaremos: 
• Definición del R-22: Este fluido se utiliza normalmente en los proyectos de 
refrigeración y en sistemas industriales de aire acondicionado. Este fluido 
clorodifluormetano que es el R-22, actualmente está restringido del mercado ya que 
se ha comprobado que el uso del mismo provoca la apertura de la capa de ozono. 
Los sistemas de refrigeración que utilicen el refrigerante R-22 a la fecha 31 de 
diciembre del 2009, deben ser reemplazados. 
Figura 1 Refrigerante R22 
 
Fuente: Lynn, (2017) 
• Obligación del propietario: Es preocupante que la utilizando del refrigerante R-22 
siga incrementando por la constante utilización del mismo por los trabajadores y 
quienes operan los equipos industriales. Los responsables del monitoreo de estos 
equipos, tienen la ocupación de ver cualquier tipo de fallas, alarmas e históricos que 
los equipos presenten. Si es que la empresa no sigue este procedimiento, las 
penalidades a pagar serán muy elevadas. 
• Equipo existente: Las máquinas que hoy en día que trabajan con el refrigerante R-
22 en cualquier ámbito de refrigeración aún pueden utilizarlo. La desventaja de ello 




balones de este fluido para que el sistema pueda seguir trabajando. Este refrigerante 
se pudo reutilizar hasta fines del año 2014, con la finalidad de realizar servicios 
preventivos a los equipos. Cuando el sistema requiera carga, no podrá porque este 
refrigerante esta descontinuado del mercado por el impacto medio ambiental que 
genera. 
• Alternativas: En relación que el refrigerante R-22 sale del mercado lentamente, 
también se está produciendo mayores variantes de refrigerantes para el consumo 
industrial, siendo la mejor opción de alternativa el refrigerante R417a, en 
comparación al R-22, no agrieta la capa de ozono siendo más amigable con el medio 
ambiente, a pesar de estos beneficios, se encuentra bajo investigación porque se 
desconoce otros posibles efectos secundarios, también se espera instalar en los 
domicilios para promover su venta pero no existe alguna aprobación internacional 
que pueda asegurar su ecología. (Lynn, 2017) 
Sin embargo, existen diferentes propiedades de este refrigerante como se muestra a 
continuación:  
• Características del Refrigerante R22: El refrigerante R22, es uno de los mejores por 
sus excelentes propiedades termodinámicas haciendo que el usuario lo utilice como 
la mejor opción para aplicaciones de media y alta temperatura en instalaciones no 
transportables, en sistemas de refrigeración entre otros. 
• Propiedades químicas y físicas del R22: A continuación, detallamos las propiedades 






Tabla 1 Propiedades físicas y químicas del R22 
FÓRMULA QUÍMICA Unidad  CHClF2 
NÚMERO ASHRAE       - R22 
Peso Molecular       - 86.47 
Temperatura de ebullición °C -40.8 
Temperatura de congelación °C -160 
Temperatura crítica °C 96.15 
Presión crítica bar 49.88 
Densidad crítica Kg/l 0.513 
Densidad del líquido (25°C) Kg/l 1.19 
Presión de vapor (25°C) bar 10.44 
Conductividad térmica del líquido (25°C) W/m.K 0.0868 
Conductividad térmica del vapor (25°C, 1.013 
bar) W/m.K 0.0113 
Solubilidad de agua (25°C, 1.013 bar) % 0.30 
Viscosidad del líquido (25°C) mPas 0.178 
Viscosidad del vapor (25°C) mPas 0.0127 
Límite de Inflamabilidad en el Aire % vol ninguno 
Fuente: Plusfroid, (2015)  
• Materiales que son miscibles con el R22: Este fluido tiene propiedades que da 
estabilidad en el sistema, además es compatible con cualquier accesorio inmerso en 
el diseño de sistemas de refrigeración, a pesar de ello, es necesario evadir la 
utilización de los siguientes materiales: aleaciones de aluminio, zinc y magnesio, 
evitando la presencia de aluminio no más del dos por ciento de su concentración 
global. Este refrigerante es miscible con casi todos los elastómeros, aunque también 
depende del aceite utilizado como de la temperatura de trabajo que estará el 
refrigerante, es ahí cuando tenemos que observar cómo actúa este fluido, la 
compatibilidad de este refrigerante con los aceites, viene a ser con los poliésteres y 
minerales. (Plusfroid, 2015) 
• El refrigerante y su toxicidad: Este refrigerante en cuanto a toxicidad, su presencia 
es muy reducida. En cuanto a su almacenamiento, este debe ser en lugares que estén 
secos, al aire libre y sin presencia de animales rastreros, evitando cualquier fuente 




el R-22 tenderá a caer al suelo porque este fluido es más pesado que el aire, 
quedándose a este nivel para que el usuario pueda desecharlo a la brevedad. 
• Presiones y temperatura de trabajo del R22: Mostramos en la siguiente tabla la 
gráfica de presiones y temperatura en la cual trabaja el refrigerante en mención. 
 
Figura 2 Curva de presión contra temperatura del R22 
 





Tabla 2 Valores termodinámicos del refrigerante R22 
  PRESION ABSOLUTA (bar) DENSIDAD (dm3/kg) ENTALPIA (kJ/kg) ENTROPIA (kJ/Kg.K) 
TEMP. (°C) BURBUJA ROCIO BURBUJA ROCIO BURBUJA ROCIO BURBUJA ROCIO 
-25 2.012 2.012 0.732 113.026 171.87 396.61 .8930 1.7987 
-20 2.448 2.448 0.740 94.020 177.38 398.97 0.9148 1.7902 
-15 2.953 2.953 0.749 78.775 182.94 401.28 0.9364 1.7822 
-10 3.535 3.535 0.758 66.437 188.56 403.53 0.9578 1.7747 
-5 4.201 4.201 0.767 56.376 194.24 405.71 .9790 1.7676 
0 4.958 4.958 0.777 48.085 200.00 407.82 1.0000 1.7608 
5 5.815 5.815 0.788 41.223 205.84 409.84 1.0209 1.7543 
10 6.779 6.779 0.799 35.498 211.78 411.77 1.0418 1.7481 
15 7.859 7.859 0.811 30.691 217.82 413.60 1.0626 1.7420 
20 9.063 9.063 0.824 26.628 223.99 415.31 1.0834 1.7361 
25 10.401 10.401 0.838 23.176 230.29 416.89 1.1043 1.7302 
30 11.882 11.882 0.852 20.225 236.74 418.32 1.1253 1.7243 
35 13.514 13.514 0.868 17.690 243.37 419.58 1.1464 1.7183 
 






3.1.1.2. Refrigerante Elitenglicol utilizado en el Supermercado Tottus del Mall 
Cayma en Arequipa 
Según lo compuesto por Bernad, nos cuenta lo investigado del refrigerante glicol para 
exponérnoslo.  
• Definición: Cuando los científicos se dieron cuenta del daño ecológico que le hacia 
los refrigerantes que se utilizaban antiguamente al medio ambiente, deciden crear 
un nuevo refrigerante ecológico. Este fluido como refrigerante se utiliza con el agua 
para plantas gélidas y también como el segundo fluido que estará en el sistema 
frigorífico con el fin de que la capacidad de refrigeración sea la más eficiente 
posible. Tomando en cuenta el ahorro energético que esta nos trae, también es 
importante apreciar que la reducción del impacto ambiente utilizando este 
refrigerante es muy reducida, considerándolo prácticamente nula.  
• Tipo de Glicol a utilizar: Hay varios productos en el mercado, similares al glicol o 
incluso tipos de este, pero el más comercial de todo es el mono propilenglicol USP, 
con su seudónimo de glicol para la industria de alimentos. Este refrigerante 
físicamente es transparente y denso, en sus propiedades presenta que el impacto 
ambiental que genera el glicol es prácticamente nulo con fugas en el sistema casi 
nulo, su uso mayoritario está enfocado en la industria alimentaria. (Bernad, 2019) 
Figura 3 Galonera de mono propilenglicol 
 
Fuente: Bernad, (2019) 
• Cámara Frigorífica utilizando Glicol: En la actualidad, usar el glicol en un sistema 




los especialistas del frío. La sensación de frío en este sistema se da cuando el 
evaporador expulsa el aire a baja temperatura dado de la mezcla del agua y el glicol 
para el trabajo de refrigeración. A continuación, la circulación del refrigerante se 
da por el movimiento del fluido mediante una bomba centrifuga hasta los 
intercambiadores de calor del sistema frigorífico. Con este proceso, tendremos 
ahorro energético y un buen cuidado medioambiental. (Bernad, 2019) 
• Beneficios de uso de Glicol en los sistemas de refrigeración: Una de las grandes 
bondades de utilizar el glicol como refrigerante, es que podemos usar cantidades 
reducidas de este y tendremos fluctuaciones muy pequeñas en el cambio de 
temperatura y con ello un impacto medioambiental reducido. Otras grandes 
bondades son que el sistema de refrigeración presentará casi nulidad en el tema de 
fugas, el mantenimiento preventivo periódico y anual con gastos menores, 
presentación de gran potencia de los compresores en ambientes pequeños, facilidad 
de instalación del equipo de refrigeración. (Bernad, 2019) 
Lo puntualizado por el Guasch, nos informan de las características y propiedades del 
glicol que existen en la actualidad. 
• Características del Refrigerante Glicol: Es necesario recalcar que el agua destilada 
es el refrigerante ideal que se debería usar en los sistemas de refrigeración, esto no 
sucede debido a que el agua genera sarro y corrosión en este tipo de sistemas, el 
glicol al estar mezclado con una cierta cantidad el agua, tiene que trabajar por 
encima de su temperatura de congelación. La mezcla de estas sustancias también 
evita que exista la presencia de corrosión en los accesorios del sistema de 
refrigeración, variará la cantidad de agua utilizada para mejorar las propiedades 
termodinámicas y disminuir estas anomalías. Los evaporadores expulsan calor con 
sensación de frío a distintas temperaturas, esto variará cuanto mayor agua destilada 
se mezcle con el refrigerante, generando mayor eficiencia en el sistema de 
refrigeración. En la práctica, la cantidad de agua utilizada en el uso del glicol como 
refrigerante, varía de un cincuenta al setenta por ciento del uso del refrigerante 
glicol y la diferencia se usa agua destilada. 
• También hay alternativas que se utilizan en sistemas similares de refrigeración, con 
variantes en la aplicación de estos para el almacenaje de los alimentos, aunque una 




en este sistema, mas no podemos utilizar este fluido en otros sistemas de 
refrigeración. 
• En algunos establecimientos industriales, los dueños y/u operarios utilizan agua 
destilada y no refrigerantes por el valor económico que el adquirir agua tiene, sin 
hacerle seguimiento al trabajo del su sistema de refrigeración pudiendo ocasionar a 
futuro daños con fallas muy peligrosas. 
• Propiedades físicas del Glicol: Etilenglicol o glicol: Este fluido no tiene color, 
tampoco olor con sabor agradable, puede absorber la humedad del medio 
circundante y puede trabajar junto con fluidos que descongelan materiales como la 
acetona, el agua, alcoholes similares, entre otros. La capacidad de disolverse este 
refrigerante con un líquido, llega a ser muy pequeña. (Guasch, 2017, pág. 1) 
Tabla 3 Propiedades físicas del refrigerante Etilenglicol 
Propiedades físicas del Glicol 
Punto de ebullición a 101.3 kPa 197,60 °C 
Punto de fusión -13,00 °C 
Densidad a 20°C 1,1135 gr/cm3 
Calor de vaporización a 101.3 kPa 52,24 kJ/mol 
Calor de combustión 19,07 MJ/kg 
Temperatura crítica 372 °C 
Volumen crítico 6515,73 kPa 
Presión crítica 0,186 L/mol 
Punto de inflamabilidad 111 °C 
Temperatura de ignición 410 °C 
Límite explosivo inferior 3,20 vol% 
Límite explosivo superior 53 vol% 
Viscosidad a 20°C 19,83 mPa.s 
Coeficiente de dilatación cúbica a 20°C 0,62 x 10-3 K-1 
Fuente: Morales, (2020) 
• El agua y su miscibilidad con el Glicol: La reducción del punto de congelación del 
glicol al mezclarse con el agua, es una propiedad muy importante que tiene este 
refrigerante, su utilización como anticongelante llega a tener una gran importancia 





Tabla 4 Presión de vapor en kPa con respecto al porcentaje de mezcla de agua y glicol 
Contenido 
de agua, % 
en peso 
Presión de vapor, en kPa 
  a 65,1 °C a 77,7 °C a 90,3 °C 
0 0,30 0,52 1,20 
10 6,61 11,65 19,73 
20 11,30 19,68 33,01 
30 14,70 25,45 42,49 
40 17,10 29,68 49,37 
50 18,81 32,92 54,60 
60 20,16 35,58 58,87 
70 21,45 37,92 62,60 
80 22,98 40,05 65,98 
90 25,08 41,91 68,93 
100 28,04 43,34 71,10 
Fuente: Morales, (2020) 
Como detalla Ancap, añade un nuevo concepto referente a toxicidad del refrigerante 
Glicol que es el siguiente. 
• El refrigerante y su toxicidad: Este presenta una toxicidad leve que se puede 
producir el cae a los ojos o si respiras su olor. Si lo ingieres, puede afectar 
gravemente al sistema excretor y los nervios del cuerpo humano. Como puede 
existir efectos leves, también hay problemáticos que causarían daños al sistema 
excretor y los nervios si nos exponemos mucho tiempo. (Ancap, 2015) 
3.1.1.3. Refrigerante R507 utilizado en el Supermercado Metro de Arequipa 
Center en Arequipa 
No obstante, se conceptualiza mucha información con relación al refrigerante R507 
como son: 
• Definición: Este refrigerante es el resultado de la mezcla de dos refrigerantes 
miscibles con impacto ambiental prácticamente nulo, este sistema de refrigeración 




reemplazo de refrigerantes como el R-502, R-408, entre otros porque su sistema es 
compatible con el trabajo de este refrigerante. Este refrigerante es la alternativa de 
cambio cuando anteriormente también se trabajaba con el R-22 por periodo de vida 
prolongado y puede trabajar a temperaturas medianas y bajas en los sistemas de 
frío. El R-502 tiene características físicas muy similares con respecto a este fluido, 
aunque la temperatura de evacuación de este refrigerante difiere mucho con sus 
alternativos porque la temperatura en este punto llega a ser inferior. En sistemas de 
refrigeración que utilizan este fluido, presentan una capacidad de refrigeración 
superior referente a sus alternativos, pero con una eficiencia energética menor. Este 
refrigerante es la mezcla de los fluidos R143a y R125. (Globalecuador, 2018) 
• Información acerca de los componentes que dan al R507: 
Tabla 5 Fluidos que comprenden el refrigerante R507 
 
Fuente: Gas-Servei, (2020)  
• Características del Refrigerante: Este fluido es una mezcla de dos refrigerantes, la 
eficiencia energética y su capacidad frigorífica son similares al R502 como también 
al R22, no daña a la capa de ozono teniendo un ODP (reducción potencial del 
ozono) = 0, es compatible solamente con aceites sintéticos, cuando exista alguna 
fuga en el sistema de refrigeración, esta puede rellenarse. 
• Propiedades físicas del refrigerante R507: A continuación, detallamos una tabla con 





Tabla 6 Propiedades físicas del refrigerante R507 




Composición % masa 50/50 
Masa molecular g/mol 98,8 
Temperatura de ebullición (burbuja) a 1,013 bar °C -47,1 
Deslizamiento de temperatura a 1,013 bar °K 0,0 
Densidad de líquido a 25 °C kg/dm3 1,04 
Densidad del vapor saturado a 1,013 bar kg/dm3 5,51 
Temperatura crítica °C 71 
Presión crítica bar 37,2 
Calor latente de vaporización a 1,013 bar kJ/kg 196 
Calor específico en estado líquido a 25°C kJ/kg.K 1,64 
Calor específico en estado gaseoso a 25°C kJ/kg.K 0,87 
Inflamabilidad en el aire - Ninguna 
ODP - 0 
Clasificación seguridad Ashrae - A1/A1 
GWP - 3985 
Fuente: Alcobre S.A. (2011) 
Se presenta la siguiente información referente a la toxicidad del refrigerante.  
• El refrigerante y su toxicidad: Si las personas están expuestas por mucho tiempo a 
este refrigerante, pueden presentar problemas al corazón con posibilidad de perder 
la vida. También el gran porcentaje de este fluido en una habitación, puede llegar a 
generar asfixia, desmayos, quemaduras por frio en la piel, en los ojos. (Gas-Servei, 





Tabla 7 Termodinámica del Refrigerante R507 




















-45 1,081 1324 139,26 0,7586 1,038 5,98 337,10 1,6257 197,84 
-40 1,358 1306 146,14 0,7883 1,309 7,45 340,04 1,6200 193,90 
-35 1,688 1288 152,97 0,8172 1,632 9,18 342,95 1,6149 189,98 
-30 2,077 1271 159,75 0,8452 2,015 11,22 345,82 1,6105 186,07 
-25 2,532 1253 166,48 0,8725 2,463 13,59 348,64 1,6066 182,16 
-20 3,061 1235 173,19 0,8991 2,986 16,33 351,42 1,6031 178,23 
-15 3,671 1217 179,88 0,9251 3,590 19,49 354,14 1,6001 174,26 
-10 4,371 1199 186,57 0,9505 4,283 23,13 356,80 1,5974 170,23 
-5 5,167 1180 193,27 0,9755 5,074 27,29 359,39 1,5950 166,12 
0 6,070 1161 200,00 1,0000 5,970 32,05 361,89 1,5927 161,89 
5 7,088 1142 206,78 1,0243 6,982 37,48 364,89 1,5906 157,52 
10 8,229 1122 213,65 1,0484 8,118 43,69 366,61 1,5886 152,96 
15 9,504 1101 220,62 1,0724 9,387 50,78 368,78 1,5866 148,16 
20 10,922 1080 227,73 1,0964 10,800 58,91 370,81 1,5845 143,08 
25 12,493 1057 235,02 1,1206 12,366 68,25 372,65 1,5822 137,63 
30 14,229 1034 242,53 1,1450 14,096 79,03 374,28 1,5796 131,75 






3.1.2. Términos y Condiciones del Sistema de Refrigeración en Supermercados 
3.1.2.1. Sistema Transcrítico 
Se presentan los sistemas transcríticos y subcríticos para la información del lector, 
como se muestra a continuación. 
En un sistema transcrítico, si queremos volver a estado líquido el dióxido de carbono, 
lo que hay que hacer es trabajar en un circuito en cascada hasta que llegue a su punto crítico. 
El punto crítico del dióxido de carbono se encuentra a la presión de 7.382 bar abs con 
una temperatura del sistema de 31°C como refrigerante secundario y como refrigerante 
primario, podemos tener varias posibilidades como el utilizar el R-134a, R-290, R-717 
como, por ejemplo. 
Esto debe de darse para que el fluido que circula por el evaporador, llegue a 
condensador enfriándolo en un sistema de cascada. (Sanguinetti, 2015) 
3.1.2.2. Sistema Subcrítico 
El sistema trabaja en un ciclo transcrítico, cuando el sistema de refrigeración, enfría 
la planta frigorífica utilizando un intercambiador de calor, previo a la condensación y 
estando por encima del punto crítico. 
El dióxido de carbono presenta presiones y temperaturas muy diferentes a 
comparación de los refrigerantes convencionales. 
Para este tipo de procesos, en comparación de las instalaciones convencionales que 
presentan la misma temperatura a lo largo del tiempo en el condensador, presentará una 
temperatura fluctuante mientras cambian energía con el fin de quitarle calor al dióxido de 
carbono.  
Las presiones de trabajo con las que trabaja el intercambiador de calor, oscilan entre 
los 90 y 100 bar, normalmente el intercambiador llega a ser enfriado por convección natural 
o forzada, utilizando aire o agua respectivamente. 
El rango de presiones de trabajo son los que anteriormente indicamos para obtener el 
mejor COP de operación del sistema. La temperatura ideal de la salida del intercambiador 
de calor para trabajar en un sistema de refrigeración utilizando dióxido de carbono como 




Si la temperatura de trabajo no es la que señalamos, el COP de trabajo disminuirá y 
con ello el rendimiento del sistema de refrigeración. 
Por ejemplo, si la presión aumenta, también incrementará la temperatura de trabajo 
y lo mismo sucederá si disminuye. (Sanguinetti, 2015) 
3.1.2.3. Funcionamiento del Sistema de Refrigeración utilizando CO2. 
Con respecto al funcionamiento del sistema de refrigeración utilizando dióxido de 
carbono con amoníaco como se muestra a continuación. 
La siguiente imagen muestra un sistema de refrigeración en cascada que utiliza 
amoniaco como refrigerante principal en lugar de alta presión y también la cámara del 
evaporador donde circula el dióxido de carbono a una temperatura de 40°C. 
El dióxido de carbono en el sistema de refrigeración, es elevado mediante una bomba 
de refrigeración desde el tanque que recibe el refrigerante en líquido hasta el intercambiador 
de calor en donde es evaporador una parte de este fluido para que luego regrese al 
acumulador del refrigerante en estado líquido. 
Cuando el dióxido de carbono se evapora, llega a comprimirse mediante el compresor 
de dióxido de carbono en donde llega a condensarse mediante un intercambiador de calor en 
donde circula el dióxido de carbono y el amoniaco. Este enfriador, se convierte en un 
evaporador para el sistema de refrigeración donde está trabajando el amoniaco. 
(Mundohacvr, 2010). 
Figura 4 Sistema en Cascada utilizando Dióxido de Carbono y R717 
 




3.1.2.4. Beneficios del uso de un Sistema de Refrigeración utilizando CO2 
Los beneficios del sistema de refrigeración en cascada como detallamos a 
continuación:  
Cuando se implementa el uso de los sistemas de refrigeración en cascada, la ventaja 
es que el rendimiento del volumen dentro del compresor se eleva por cada ciclo y cantidad 
de compresores en paralelo que existen en el sistema, teniendo por finalidad que la eficiencia 
global del sistema se incremente, obteniendo a su vez un menor avance del pistón que se 
encuentra en el compresor, traduciéndose en menor gasto energético. 
Cuando se trabaja en sistema en cascada, la temperatura de descarga disminuye 
considerablemente, mejorando la vida del lubricante como también de los equipos en 
cuestión. (Mundohacvr, 2010) 
Figura 5 Comparativo de la Temperatura de Descarga por Refrigerante Secundario 
 
Fuente: Mundohacvr, (2010) 
3.1.2.5. Componentes del sistema de Refrigeración utilizando CO2 
• Compresor de Alta Temperatura: Los compresores de alta temperatura en un ciclo 
en cascada, trabajan con un refrigerante ajeno al que opera el sistema secundario 
(R-135a, R-717, R-507, etcétera), este equipo tiene un ciclo ordinario de 
refrigeración, lo único que cambia es que su evaporador trabaja como un 
condensador del ciclo secundario, expulsando el calor generado por este sistema al 




• Compresor de Baja Temperatura: Estos equipos industriales normalmente trabajan 
en el área donde circula un refrigerante a altas presiones en sistemas subcríticos en 
cascada. Los compresores de baja temperatura no deben trabajar su mínima 
temperatura por debajo de -60°C, porque haría que el material del compresor que 
es hierro fundido se cristalice, también perjudicaría mucho al aceite poliéster con el 
que trabaja el sistema. Estos equipos pueden llegar a trabajar con presiones 
superiores a los 1000 psig. 
Estos sistemas a comparación de los convencionales, presentan una eficiencia 
energética del 3 al 5% superior a los sistemas de refrigeración de una etapa, sumado a ello 
que son gentilmente amigables con el medio ambiente. (Mundohacvr, 2010) 
Figura 6 Sistema en Cascada utilizando Compresores de Baja y Alta Temperatura 
 
Fuente: Mundohacvr, (2010) 
La definición del evaporador es la que a continuación se presenta. 
• Evaporador: Este equipo funciona para enfriar el refrigerante que circula por el 




En el proceso de transferencia de calor, se da siempre utilizando dos fluidos, en este 
caso el refrigerante y el aire o agua, es en este instante en donde el fluido más caliente 
transfiere energía al fluido que tiene menos temperatura que será el dióxido de carbono. 
Normalmente el refrigerante se transforma en estado gaseoso cuando recibe la energía del 
otro fluido y es por esta razón que estos equipos se llaman evaporadores. (Luis, 2020) 
Figura 7 Evaporador para un sistema de refrigeración industrial 
 
Fuente: Louis, (2020) 
Se presenta la definición de condensador.  
• Condensador: Este equipo está conformada por una tubería o serpentín de cobre 
ondeado que tienen varios pasos en su haber, el refrigerante que sale del agente 
compresor en estado gaseoso lo enfría hasta convertirse líquido. Cuando el 
refrigerante se comprime y a la vez reduce su volumen, expulsa energía al sistema. 
De esta manera, cuando el fluido regresaba del condensador a menor temperatura 
y a su vez en estado líquido y perdiendo energía, previamente fue comprimido por 
el compresor llegando a estar en forma gaseosa. Este equipo llegará a perder el 
calor que el compresor generó cuando comprimió el refrigerante y también el calor 
que el evaporador absorbió, disipado a través de las tuvieras de cobre al medio 





Figura 8 Condensador industrial para aplicaciones en sistemas de Refrigeración 
 
Fuente: Louis, (2020) 
Se muestra el concepto de tubería galvanizada actualizada para el concepto del 
público y es la siguiente.  
• Tubería galvanizada: Esta es una tubería de acero que ha sido llevado a un proceso 
de galvanizado de manera interior como exterior, esta tubería puede presentar 
soldadura a lo largo de su longitud o también puede haber sufrido esfuerzos de 
estiramiento. Este proceso de bañado en galvanizado se realiza después de que el 
tubo de acero haya sido creado.  
• Los diámetros de tubería que se comercializa normalmente en acero galvanizado 
van desde 1/2’’ hasta 6’’ con cédulas comerciales de 40 y 80, que se utilizan para 
transportar fluidos como agua, refrigerantes en forma de gas o líquido, aceites, 
entro otros. 
Para este proyecto consideraremos tubería de 2’’ y cédula 80. (Louis, 2020) 
Figura 9 Tubería galvanizada para aplicaciones industriales 
 























kg x 6,40 
m 






1/2 40 0,840 21,34 0,109 2,77 700 49 0,85 1,27 8,11 17,887 1030,36 127 
  80 0,840 21,34 0,147 3,73 850 60 1,09 1,62 10,37 22,869 1317,33 127 
3/4 40 1,050 26,67 0,113 2,87 700 49 1,13 1,68 10,78 23,769 1369,19 127 
  80 1,050 26,67 0,154 3,91 850 60 1,48 2,20 14,05 30,976 1784,32 127 
1 40 1,315 33,40 0,133 3,38 700 49 1,68 2,50 16,01 35,291 1456,64 91 
  80 1,315 33,40 0,179 4,55 850 60 2,17 3,24 20,70 45,649 1884,14 91 
1 1/4 40 1,660 42,16 0,140 3,56 1200 84 2,27 3,39 21,67 47,771 1971,76 91 
  80 1,660 42,16 0,191 4,85 1800 126 3,00 4,46 28,57 62,987 1742,71 61 
1 1/2 40 1,900 48,26 0,145 3,68 1200 84 2,72 4,05 25,91 57,127 2357,91 91 
  80 1,900 48,26 0,200 5,08 1800 126 3,63 5,41 34,62 76,327 2111,78 61 
2 40 2,375 60,33 0,154 3,91 2300 162 3,66 5,44 34,83 76,783 2124,42 61 
  80 2,375 60,33 0,218 5,54 2500 176 5,03 7,48 47,88 105,561 1771,53 37 
2 1/2 40 2,875 73,03 0,203 5,16 1950 137 5,80 8,63 55,23 121,767 2043,50 37 
  NX 2,875 73,03 0,156 3,96 2500 176 4,53 6,75 43,19 95,221 1598,00 37 
3 40 3,500 88,90 0,216 5,49 
2200 155 7,58 
11,2
9 
72,23 159,241 1372,31 19 
  NX 3,500 88,90 0,170 4,32 1930 136 6,05 9,01 57,64 127,084 1095,18 19 
4 40 4,500 114,30 0,237 6,02 
1900 134 10,80 
16,0
7 
102,87 226,809 1954,60 19 
  NX 4,500 114,30 0,188 4,78 
1500 105 8,67 
12,9
0 
82,54 181,984 1568,31 19 




Tabla 9 Tabla Termodinámica del Refrigerante R-744 
 
Fuente: Kimikal. (2016). R-744 (CO2) 
Tabla Termodinámica R-744 

















-50 6,8234 1154,6 92,943 0,57939 17,925 432,68 2,1018 
-45 8,3184 1135,8 102,87 0,62282 21,717 434,13 2,0747 
-40 10,045 1116,4 112,90 0,66564 26,121 435,32 2,0485 
-35 12,024 1096,4 123,05 0,70794 31,216 436,23 2,0230 
-30 14,278 1075,7 133,34 0,74982 37,098 436,82 1,9980 
-25 16,827 1054,2 143,79 0,79141 43,880 437,06 1,9732 
-20 19,696 1031,7 154,45 0,83283 51,700 436,89 1,9485 
-15 22,908 1008,0 165,34 0,87421 60,728 436,27 1,9237 
-10 26,487 982,93 176,52 0,91571 71,185 435,14 1,8985 
-5 30,459 956,21 188,05 0,95756 83,359 433,38 1,8725 
0 34,851 927,43 200,00 1,0000 97,647 430,89 1,8453 
5 39,695 896,03 212,50 1,0434 114,62 427,48 1,8163 
10 45,022 861,12 225,73 1,0884 135,16 422,88 1,7847 
15 50,871 821,21 239,99 1,1359 160,73 416,64 1,7489 
20 57,291 773,39 255,87 1,1877 194,20 407,87 1,7062 
25 64,342 710,50 274,78 1,2485 242,73 394,43 1,6498 
30 72,137 593,31 304,55 1,3435 345,10 365,13 1,5433 
 
 
Se muestra el concepto de válvula de expansión para conocimiento de sus lectores. 
• Válvula de Expansión Termostática: Estos dispositivos de regulación de 
temperatura, se encargan de alimentar refrigerante a la misma temperatura, pero 
con una caída de presión al sistema llegando a los evaporadores. 
Cuando el refrigerante es inyectado al sistema, esta será regulada por una válvula 
termostática que actúa acompañada de un resorte regulado que se encuentra en la 
parte superior este componente, la apertura o cierre de la misma será dada por la 
temperatura del refrigerante. 
Los elementos que comprenden la válvula termostática son: el elemento 
termostático, que se encuentra divido de todo el elemento global por una 
membrana especial, este elemento se encuentra trabajando y junto con bulbo quien 
concentra un fluido especial en su interior, junto a un tubo capilar que tiene en su 
interior el resorte mencionado anteriormente y un muelle.  
P1: llega a ser la presión del bulbo que está empujando en dirección hacia abajo 
con el fin de apertura el pistón que se encuentra en la parte inferior de la válvula 
P2: llega a ser la presión del evaporador, esta presión genera que la válvula tienda 
a realizar el cierre de la misma cuando deje de actuar. 
P3: llega a ser la fuerza del resorte, es la única variante que puede ser regulada y 
controlada por un operador de la sala de máquinas, también apoya en el retorno 
para cerrar la válvula. (Mundohacvr, 2010) 
Figura 10 Interior de la válvula de expansión termostática 
 




3.1.3. Comparativa de Propiedades de los Refrigerantes. 
A continuación, detallaremos las diferentes propiedades con sus respectivas ventajas 
y desventajas de los refrigerantes enunciados y del dióxido de carbono:  
Tabla 10 Beneficios del refrigerante R-22 
R-22 
Tipo de aceite usado Mineral 
Amigable con el medio ambiente No 
Comercialmente vendible No 
Refrigerante recargable Si 
Uso otro fluido para su operación No 
Autosellado de fugas No 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 11 Beneficios del refrigerante Glicol 
Glicol 
Tipo de aceite usado N/A 
Amigable con el medio ambiente Si 
Comercialmente vendible Si 
Refrigerante recargable Si 
Uso otro fluido para su operación Si 
Autosellado de fugas No 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 12 Beneficios del refrigerante R-507 
R-507 
Tipo de aceite usado Poliéster 
Amigable con el medio ambiente Si 
Comercialmente vendible Si 
Refrigerante recargable No 
Uso otro fluido para su operación No 
Autosellado de fugas No 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 13 Beneficios del refrigerante R-744 
R-744 
Tipo de aceite usado Poliéster 
Amigable con el medio ambiente Si 
Comercialmente vendible Si 
Refrigerante recargable Si 
Uso otro fluido para su operación Si 
Autosellado de fugas Si 




3.1.4. Comparativa Experimental de las Temperaturas que trabaja los 
Alimentos en los diferentes Supermercados 











Fuente: Elaboración Propia 







Helados Sistema aparte 
Frutas/Verduras 5/10 
Tortas 4/6 
Fuente: Elaboración Propia 
















Tabla 17 Datos Promedios de Temperaturas a Refrigerar respecto al Alimento 
Datos Promedio de Supermercados 







Fuente: Elaboración Propia 
Es necesario acotar que todas las especerías requieren diferentes temperaturas de 
almacenaje y refrigeración con el fin de las bacterias no se reproduzcan de la manera que 
debería suceder. Es por eso que los todos alimentos que se venden, se deben almacenar entre 
las temperaturas de 4 y 7 °C para que las bacterias se reproduzcan lentamente y los seres 
vivos puedan consumirlo en un mayor rango de tiempo. 
Cuando el sistema refrigerante se llega a encontrar por debajo de esta temperatura, 
puede llegar hasta frenar el crecimiento bacteriano de los alimentos, incrementando la vida 
de los alimentos. 
En los supermercados, la temperatura mínima a utilizar para mantener los alimentos 
congelados es de -18°C, cuando llega a esta temperatura se puede prolongar por más tiempo 
la conservación de los productos en el área de congelados. (Anaya, 2016) 
Figura 11 Zonas de Conservación de Alimentos Según se Requiera 
 




3.1.5. Espesores de las Cámaras de Refrigeración 
3.1.5.1. Enlucido Exterior e Interior 
De acuerdo a lo explicado por Castillo, R. (2013), nos da las medidas del enlucido 
exterior e interior. 
Es la acción de volver a repasar las paredes tanto interior como exteriormente con 
una capa de mortero de aproximadamente 0.75 pulg de espesor. 
3.1.5.2. Muro de Ladrillo  
Se refiere a las dimensiones del ladrillo y nos la explica a continuación. 
En este espacio utilizaremos ladrillos “King Kong” de 18 huecos con un espacio de 
13 cm de ancho, pero incluido el enlucido llega a 15 cm. (Corporación Aceros Arequipa S.A, 
2015) 
3.1.5.3. Barrera de Vapor 
El espesor de la barrera de vapor que existe y se debe considerar al momento de 
construir. 
Las barreras de vapor se utilizan en los hormigones para evitar que la humedad del 
suelo sobrepase la base y que tampoco exista contacto de aceite y grasa con respecto a la 
base del suelo. 
El espesor comercial más utilizado es el de una barrera de vapor con galga de 1000 
el cual contiene un espesor de 0,25 milímetros. (Basf, 2015) 
3.1.5.4. Piso Concreto 
Normalmente el espesor del piso concreto, debe ser de unas 3 pulgadas de espesor 
(7.5 cm), siempre se debe de revisar que el área donde se va a utilizar para el uso del vaciado 
del cemento esté libre de residuos de basura. (Corporación Aceros Arequipa S.A, 2015) 
3.1.5.5. Losa de Concreto 
Las losas de concreto para uso hormigón, tienen diferentes longitudes con respecto a 
las aplicaciones a utilizar. En nuestro caso la longitud de losa de concreto para aplicación de 
un sistema de refrigeración se secciona con respecto al área a trabajar y esta viene a ser de 





Tabla 18 Medidas Generales 
Componente Medida (Pulg) Medida (Cm) 
Enlucido 0,750 1,910 
Muro de Ladrillo 6,000 15,240 
Barrera de Vapor 0,004 0,025 
Piso Concreto 3,000 7,620 
Losa de Concreto 15,000 38,100 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.6. Características del Supermercado 
A continuación, nombraremos algunas características que poseen el Supermercado 
Tottus del Mall Plaza Arequipa de la misma ciudad: 
3.1.6.1. Ubicación 
El sistema de refrigeración utilizando el refrigerante R-744, tiene por finalidad 
utilizarlo en el supermercado Tottus, se encuentra dentro del Mall Plaza Arequipa ubicado 
en la Av. Ejército, que se encuentra en la ciudad de Arequipa ubicado en el departamento de 
Arequipa. 
Existe una gran cantidad de rotación de productos para venta en este local comercial 
por lo que se pensó en trabajar el proyecto en este supermercado. 
Figura 12 Ubicación del Mall Plaza Cayma visto desde Satélite 
 





3.1.7.1. Personal Técnico Calificado y Capacitado 
Con respecto a las condiciones técnicas que su Supermercado necesita para que el 
sistema de refrigeración que es el corazón del centro comercial opere sin problemas, se 
requiere tener un grado de estudios como mínimo técnico especialista en el área de 
refrigeración con electricidad con el fin de que, si existiera algún problema futuro, los 
técnicos especialistas puedan operar sin algún problema y salven la falla que existió. 
También debe de contar con experiencia laboral para salvar percances si lo existiesen en 
cualquier momento del funcionamiento del sistema de refrigeración. 
Estos técnicos deben estar supervisados por un ingeniero de mantenimiento de planta, 
quien debe estar al tanto de los acontecimientos y eventos existentes para que pueda tomar 
las decisiones requeridas. 
Figura 13 Técnico Especialista en Refrigeración y Electricidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.7.2. Operativas 
Los técnicos operacionales encargados de esta gestión, específicamente en 
refrigeración, deben estar al tanto de la temperatura de los alimentos que tiendan a 
degradarse, midiendo en un periodo de tiempo su temperatura para que se pueda tomar una 




Existen formas de realizar estas medidas, la primera, si la regulación del refrigerante 
es manual, se regula la llave para que el refrigerante entre con mayor caudal y refrigere; la 
segunda, implica realizarla con una optimización eléctrica y graduada con un PLC. 
Figura 14 Técnico Especialista en Refrigeración y Electricidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.7.3. Proveedores con Disponibilidad Inmediata 
En caso de existir alguna falla en los equipos que comprenden el sistema de 
refrigeración y la falla escape de las manos del personal técnico que comprende el 
supermercado, es necesario que este local comercial tenga un convenio con proveedores que 
auxilien la falla, de ser posible, el cualquier momento del día, ya que las máquinas trabajan 
en todo el periodo diario. 
Figura 15 Técnico Especialista en Refrigeración y Electricidad 
 




3.1.8. Aspectos Físicos Relevantes 
3.1.8.1. Dimensionamiento de Supermercados 
A continuación, acotaremos las condiciones para dimensionar y diseñar un 
supermercado: 
Dimensiones a tener en cuenta cuando debemos considerar instalar un supermercado: 
• Dimensionamiento de Supermercados por Aforo: El artículo 8 de la Norma A.070 
detalla que en base a la cantidad de clientes que vayan a ingresar al establecimiento 
comercial, se debe considerar una cierta área por cada visitante que es la siguiente: 
Tabla 19 Aforo por Persona por Metro cuadrado en Supermercados 
CLASIFICACIÓN AFORO 
Supermercado 
2.5 m2 por 
persona 
Fuente: Ministerio de Vivienda, (2020) 
• Altura Mínima de Supermercados: El artículo 9 indica que se debe de considerar 
que la altura mínima de suelo luego de haberse construido al cielo raso debe ser de 
3.00 metros. 
• Área Techada para Personas Discapacitadas: En el artículo 10 detallan que, para 
personas discapacitadas, el área mínima que debe contar un centro comercial 
techado debe ser de 1000 m2, esta debe de discriminar el ingreso de mercadería 
como de visitantes. 
• Dimensionamiento de Vanos: Los vanos para las puertas de acceso a los 
Supermercados, según el artículo 11 debe de presentar una altura mínima de 2.10 
metros y de ancho las siguientes. (Ministerio de Vivienda, 2020) 
Tabla 20 Anchos de Mínimo de Vanos por Tipo de Ambiente 
Tipo de Ambiente Ancho (m) 
Ingreso Principal 1.00 m 
Dependencias Interiores 0.90 m 
Servicios Higiénicos 0.80 m 
Servicios Higiénicos para 
Discapacitados 0.90 m 




• Ancho Mínimo de los Pasajes: El artículo 13 nos comenta que los anchos mínimos 
de los pasajes son de 2.40 metros, y estos no deben presentar obstáculos en ellos, 
también se debe acotar que los pasillos principales deben tener un ancho mínimo 
de 3.00 metros. 
• Estas dimensiones dependen y variarán de acuerdo a la capacidad de personas, el 
largo y ancho de los pasajes como también los puestos de venta que conectados 
estos pasajes de circulación. 
• Pisos de los Supermercados: Según el artículo 14, los pisos deben de tener 
pendientes de 1.5% según normal hacia las canaletas de desagüe; estos pisos deben 
tener cierta fricción para evitar que el visitante se deslice, debe tener facilidad para 
la limpieza. 
• Área Mínima de Supermercados: Según el artículo 15, el área mínima que debe 
tener un supermercado es de 6.00 m2, no tomando en cuenta los servicios higiénicos 
ni el almacén, considerando que la mínima dimensión del frente del establecimiento 
debe de ser de 2.40 metros, la puerta de ingreso debe de constar de un ancho de 
1.20 metros y una mínima altura de 3.00 metros. 
• Áreas Mínimas de Productos a Venta: Las mínimas secciones por tipo de producto 
a venta son las siguientes. (Ministerio de Vivienda, 2020) 
Tabla 21 Área Mínima por tipo de Producto en Supermercados 
Productos a Venta Área Mínima 
Carnes, pescados y productos 
perecibles 6.00 m2 
Abarrotes, mercería y cocina 8.00 m2 
Otros productos 6.00 m2 
Fuente: Ministerio de Vivienda, (2020) 
3.1.9. Cambios y Adecuaciones 
Lo que concierne a este punto específicamente, es que todos los componentes tendrán 
variación en su dimensionamiento, por ejemplo, los compresores serán un 30% más 
pequeños, los evaporadores y el condensador tendrán una reducción aproximadamente del 
20% en su dimensionamiento, aunque a su vez serán aún más especiales por la necesidad de 




El refrigerante R-744, en su presentación, no llegan en forma similar a balones de 
gas, más bien en cilindros verticales similares a los utilizados en soldadura. (Ministerio de 
Vivienda, 2020) 
3.2. Gráfica del Potencial del Calentamiento Global y Potencial Agotamiento del 
Ozono por efectos del uso de refrigerantes industriales. 
En la siguiente gráfica podemos evaluar que los refrigerantes más comerciales y 
utilizados en la industria han tenido muchos efectos negativos de impacto ambiental y 
comparando con el nulo impacto que presenta el dióxido de carbono, en una estadística de 
consumo en 100 años. 
Figura 16 GWP y ODP generados por los refrigerantes 
 





4. INGENIERÍA DE PROYECTO 
4.1. Proceso de Instalación 
4.1.1. Diagrama de Bloques 
En esta sección desarrollaremos los diferentes diagramas de bloques para 
informarnos de los procesos de instalación de los equipos según el área mecánico y de 
seguridad. 
4.1.1.1. Diagrama de Bloques del Sistema Mecánico 
A continuación, mostraremos el diagrama de bloques a utilizar en el proceso de 
instalación de los componentes para el área de refrigeración. 
Figura 17 Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación en el Sistema Mecánico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1.2. Diagrama de Bloques del Área de Seguridad 
A continuación, mostraremos el diagrama de bloques a utilizar en el proceso de 
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Figura 18 Diagrama de Bloques del Proceso de Instalación en el Sistema Mecánico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2. Diagrama de Flujo 
En esta sección desarrollaremos los diferentes diagramas de flujo para informarnos 
de los procesos de instalación de los equipos según el área mecánico y de seguridad. 
4.1.2.1. Diagrama de Flujo para la Instalación de Equipos Mecánicos 
Desarrollaremos el Diagrama de Flujo para el proceso de instalación de los equipos 
mecánicos en el sistema de refrigeración. 
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Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2.2. Diagrama de Flujo para la Instalación de los Equipos según el área de 
Seguridad 
Realizaremos el Diagrama de Flujo para el proceso de instalación de los equipos 
mecánicos en el sistema de refrigeración. 
Inicio 
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Fuente: Elaboración Propia 
Adquisición de los equipos 
¿Los equipos 
cumplen con normas 
de seguridad 
internacionales? 
Pedir certificados internacionales de seguridad de 
los equipos 
Buscar otro proveedor 
El área logística encuentra un transportista para 
el traslado de los equipos 
Inicio 
¿El transportista se 
encuentra capacitado y 
presenta todos los 
documentos legales y 
normados para este caso? 





El transportista procede a llenar los diferentes 
documentos de seguridad (ATS, IPERC, etc.) 
Se capacita como debe llenarse los 
respectivos documentos 
Se entrega la documentación al responsable de 
seguridad 
Se debe instalar los equipos con personal 
capacitado y calificado 
¿Los documentos se 
encuentran correctamente 
llenados por el personal 
capacitado y calificado? 
Se entrega la documentación 
al responsable de seguridad 
Se procede a instalar los 
equipos 
Se realiza la 
puesta en marcha 






4.2. Cálculo del Diseño Teórico 
4.2.1. Descripción del Proyecto 
El Supermercado funciona a fin de preservar en un almacén constantemente el 60% 
en Tottus del Mall Plaza Cayma y la diferencia de productos estarán en los mostradores para 
venta al público, se presume la que rotación por ser un supermercado concurrido no tendrá 
un excedente de 2 semanas. 
4.2.2. Cálculo de Cargas en el área de Lácteos  
4.2.2.1. Acopio de Lácteos 
Debido a que la mayoría de productos son yogurts y leche, consideramos ellos para 
efectos de nuestros cálculos a conservar. 
Tabla 22 Beneficio de Producto por Tipo de Lácteo 










Yogurt 576000 48000 1600 1 
Leche 1296000 108000 3600 0.4 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.2. Cantidad de Lácteos a Conservar 
Asumimos que el total de conversar de productos lácteos, el 60% será conservado, 
tendremos la siguiente tabla: 
Tabla 23 Cantidad de Productos Lácteos a Conservar 






Yogurt 1600 960 
Leche 360 216 
 1960 1176 





Para un acopio diario de los productos lácteos, tenemos lo siguiente: 
Tabla 24 Cantidad de Productos Lácteos a Conservar en la Cámara de Refrigeración 













Yogurt 640 640 960 960 
Leche 144 58 216 86 
 784 698 1176 1046 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.3. Dimensiones del Envase de Yogurt y de un Tarro de Leche 
Los datos aproximados de los envases que contienen lácteos más comerciales a 
utilizar son: 
Figura 21 Envase de plástico de yogurt 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 22 Envase de lata de leche evaporada 
 




4.2.2.4. Dimensiones de la Cámara de Conservación de Lácteos 
Por la configuración experimental de productos lácteos en stock que presenta el 
Supermercado Tottus del Mall Plaza Cayma, procedemos a asumir la cantidad de 1176 
productos lácteos. 
Las dimensiones internas de las cámaras se considerarán las mismas que son: 
Tabla 25 Dimensiones Internas de las Cámaras 
Dimensiones Metros Pies 
Largo 15 49.18 
Ancho 0.5 1.64 
Alto 2 6.56 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.5. Dimensiones Exteriores de las Cámaras 
• Cálculo del Aislante 
Del Anexo 1 tomaremos los datos de humedad relativa y el tiempo máximo 
de conservación del producto y de la tabla 18 la temperatura experimental en la cual 
se conservan los lácteos. 
Tabla 26 Condiciones de Almacenaje para Productos Refrigerados 





Yogurt 36-41 60-70 1-2 semanas 
Leche 36-41 60-71 1-2 semanas 
Fuente: Elaboración Propia 
Del Anexo 12, para una temperatura de la cámara de 36°F tenemos que el 
espesor del corcho requerido es: 
ec = 4’’ (para T° de 35 a 50 °F) 
Usaremos Poliestireno: 












• Dimensiones de la Pared 
De acuerdo a la tabla 19, y a las dimensiones que existen en el supermercado 
Tottus del Mall Plaza Cayma tendremos: 
Tabla 27 Espesor de Pared Cámara de Conservación para Lácteos 
Componente Medida (Pulg) Medida (Cm) 
Enlucido exterior 0.75 1.91 
Muro de ladrillo 6 15.24 
Barrera de vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Enlucido interior 0.75 1.91 
TOTAL 10.504 26.68 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 10,504 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 26,68 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones del Techo 
A continuación, tendremos los detalles del espesor que tendrá el techo para 
conservar los lácteos: 
Tabla 28 Espesor de Techo Cámara de Conservación para Lácteos 
Componente Medida (Pulg) Medida (Cm) 
Concreto 6 15.24 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Enlucido interior 0.75 1.91 
TOTAL 9.754 24.78 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 9,754 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 24,78 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones del Piso 






Tabla 29 Espesor de Piso Cámara de Conservación para Lácteos 
Componente 
Medida 
(Pulg) Medida (Cm) 
Concreto 3 7.62 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Losa de Concreto 15 38.10 
TOTAL 21.008 53.36 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 21,008 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 53,36 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones Exteriores de la Cámara de Conservación de Lácteos 
En la siguiente tabla mostraremos las dimensiones exteriores que presentan 
nuestras cámaras: 
Tabla 30 Dimensiones Exteriores de la Cámara de Conservación de Lácteos 
Dimensiones Metros Pies 
Largo (Li+2a) 15.53 50.93 
Ancho (Ai + 2a) 1.03 3.39 
Alto (Hi + b + c) 2.78 9.12 
Fuente: Elaboración Propia 
Donde: 
Li: Largo Interior (pies o metros). 
Ai: Ancho Interior (pies o metros). 
Hi: Alto Interior (pies o metros). 
a: espesor de la pared (pies o metros). 
b: espesor del techo (pies o metros). 





4.2.2.6. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Conservación de 
Lácteos 
• Cámara de Conservación de Lácteos: 
Por pared, techo y piso tenemos: 
𝑞1 = 𝐹1 𝑥 𝐴𝑒                                  (4.1) 
Donde: 
F1: Factor Ganancia por Pared 
Ae: Área exterior 
El cambio de temperatura interior y exterior nos da el siguiente resultado: 
∆𝑇𝑒 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑖 = 82°𝐹 − 36°𝐹 = 46°𝐹                (4.2) 
∆𝑇𝑒 = 46°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 





Ahora, procedemos a hallar el área exterior. 
𝐴𝑒 = 2(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + 2(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎          (4.3) 
𝐴𝑒 = 2(50,93 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑥 3,39 𝑝𝑖𝑒𝑠) + 2(50,93 𝑝𝑖𝑒𝑠 + 3,39 𝑝𝑖𝑒𝑠) 𝑥 9,12 𝑝𝑖𝑒𝑠 
𝐴𝑒 = 1335,87 𝑝𝑖𝑒2 





• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 





• Carga por Cambio de Aire 
Para esta carga energética, tenemos la siguiente fórmula: 
𝑞3 = 𝐹2 𝑥 𝐹3 𝑥 𝑉1                               (4.4) 
Donde: 
F2: Factor de cambios de Aire cambios/día 
F3: Factor de calor Inducido BTU/día 
V1: Volumen Interior pie
3 
En donde el volumen es: 
𝑉1 = 49,18 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑥 1,64 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑥 6,56 𝑝𝑖𝑒𝑠 
𝑉1 = 528,68 𝑝𝑖𝑒3 
Del Anexo 3, interpolando para el valor de nuestro volumen interior 
obtenemos que: 




Del Anexo 5, extrapolando e interpolando con los valores de temperatura 
interior de 36°F y temperatura exterior de 82°F tenemos: 




Reemplazando en la ecuación (4.4): 











• Carga por Producto 
Para efectos de conversación de los lácteos tenemos que: 
𝑞4 =
𝑚 𝑥 𝐶𝑎 𝑥 (𝑇1−𝑇𝑖) 𝑥 24
𝑓 𝑥 𝑡
                              (4.5) 
Donde: 




Ca: Calor específico del producto. Anexo 9. (BTU/lb°F) 
T1: Temperatura de ingreso a la cámara (°F) 
Ti: Temperatura interior de la cámara (°F) 
f: Factor de ritmo de enfriamiento. Anexo 6. 
t: Tiempo de enfriamiento (horas) 
Reemplazando los valores de la ecuación (4.5). 
𝑞4 =
1046 𝑘𝑔 𝑥 2.2
𝑙𝑏
𝑘𝑔  𝑥 0.46
𝐵𝑇𝑈
𝐿𝑏 °𝐹  𝑥 
(82 − 36) °𝐹 𝑥 24 ℎ𝑟𝑠
10 ℎ𝑟𝑠 𝑥 0.85
 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 
La fórmula para la carga por personas es la siguiente: 
𝑞5𝑎 = 𝑁𝑝 𝑥 𝐹𝑝 𝑥 𝑡                            (4.6) 
Donde: 
Np: Número de personas que habrá en la cámara 
Fp: Factor de calor liberado por persona. Anexo 11. (BTU/hora persona) 
t: cantidad de horas expuestas por persona en la cámara (hrs) 
Asumimos los siguientes valores: 










Reemplazando en la ecuación (4.6) 














• Por Iluminación: 
Para cargas por iluminación, consideraremos el cálculo de esta manera: 
𝑞5𝑏 = 𝑁𝑓 𝑥 𝑃𝑓 𝑥 𝐹 𝑥 𝑡𝑖                      (4.7) 
Donde: 
Nf: Cantidad de área iluminada (W/pie2 ) 
Pf: Área iluminada (pie2) 
F: Factor de conversión de Watt a BTU (3,413) 
ti: Cantidad de horas que estará encendida la iluminación en la cámara de 
refrigeración (hr/día) 





El área iluminada con las dimensiones obtenidas es: 
𝑃𝑓 = 49,18 𝑝𝑖𝑒 𝑥 1,64 𝑝𝑖𝑒 
𝑃𝑓 = 80,66 𝑝𝑖𝑒2 





𝑥 80,66 𝑝𝑖𝑒2 𝑥 3,413 𝑥 11
ℎ𝑟
𝑑í𝑎





• Por Envases: 
La carga por envases se da por la fórmula mostrada a continuación: 
𝑞5𝑐 =
#𝑒𝑛𝑣 𝑥 𝑊𝑒𝑛𝑣 𝑥 𝐶𝑎 
𝐵𝑇𝑈
𝐿𝑏 °𝐹
 𝑥 𝛥𝑇 
𝑓






#env: Número de envases. 
Wenv: Peso del envase (lb). 
Ca: Calos específico (BTU/lb x día). 
ΔT: Variación de temperatura (°F). 
f: Factor de rapidez de enfriamiento. 




𝑘𝑔 𝑥 0.5 𝑘𝑔 𝑥 0.45 
𝐵𝑇𝑈
𝐿𝑏 °𝐹  𝑥 







• Carga de Respiración 
En este caso, no utilizaremos la fórmula de carga por respiración porque solo 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 
𝑞5 = 𝑞5𝑎 + 𝑞5𝑏 + 𝑞5𝑐 + 𝑞5𝑑 

















4.2.2.7. Carga Total en la Cámara de Conservación de Lácteos 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 























Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 
  








4.2.3. Almacenamiento de Lácteos 
4.2.3.1. Cantidad de Lácteos a Almacenar 
Procedemos a almacenar el 40% del total de productos lácteos a almacenar, 
tendremos la siguiente tabla: 
Tabla 31 Cantidad de Productos Lácteos a Almacenar 







Yogurt 640 640 
Leche 144 58 
 784 698 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3.2. Dimensiones de las Cámaras de Almacenamiento 
Por la configuración experimental de productos lácteos en stock que presenta el 
Supermercado Tottus del Mall Plaza Cayma, consideraremos la cantidad de estas 784 
unidades de estos productos. 
Las dimensiones internas de las cámaras de almacenamiento son: 
Tabla 32 Dimensiones Internas de las Cámaras 
Dimensiones Metros Pies 
Largo 4 13.11 
Ancho 6 19.67 
Alto 3 9.84 




4.2.3.3. Número Necesario de Cámaras 
Luego de obtener un número aproximado de los lácteos a almacenar, calculamos la 
cantidad de cámaras necesarias. 
Tabla 33 Cantidad de Cámaras Necesarias 





Yogurt fresco 640 640 1 
Leche fresca 144 144 1 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3.4. Dimensiones Exteriores de las Cámaras 
• Cálculo del Aislante 
Del Anexo 12, para una temperatura de la cámara de 41°F con material 
polietireno, tenemos que el espesor del corcho requerido es: 
𝑒 = 3′′ 
• Dimensiones de la Pared 
De acuerdo a la tabla 19, y a las dimensiones que existen en el supermercado 
Tottus del Mall Plaza Cayma tendremos: 
Tabla 34 Espesor de Pared Cámara de Conservación para Lácteos 
Componente Medida (Pulg) Medida (Cm) 
Enlucido exterior 0.75 1.91 
Muro de ladrillo 6 15.24 
Barrera de vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Enlucido interior 0.75 1.91 
TOTAL 10.504 26.68 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 10,504 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 26,68 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones del Techo 
A continuación, tendremos los detalles del espesor que tendrá el techo para 





Tabla 35 Espesor de Techo Cámara de Almacenamiento para Lácteos 
Componente Medida (Pulg) Medida (Cm) 
Concreto 6 15.24 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Enlucido interior 0.75 1.91 
TOTAL 9.754 24.78 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 9,754 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 24,78 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones del Piso 
Realizaremos el cálculo para determinar el espesor que tendrá el piso del 
sistema: 
Tabla 36 Espesor de Piso Cámara de Almacenamiento para Lácteos 
Componente 
Medida 
(Pulg) Medida (Cm) 
Concreto 3 7.62 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Aislante 3 7.62 
Barrera de Vapor 0.004 0.01 
Losa de Concreto 15 38.10 
TOTAL 21.008 53.36 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 = 21,008 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 53,36 𝑐𝑚 
Fuente: Elaboración Propia 
• Dimensiones Exteriores de la Cámara de Almacenamiento de Lácteos 
En la siguiente tabla mostraremos las dimensiones exteriores que presentan 
nuestras cámaras: 
Tabla 37 Dimensiones Exteriores de la Cámara de Almacenamiento de Lácteos 
Dimensiones Metros Pies 
Largo (Li+2a) 4.53 14.86 
Ancho (Ai + 2a) 6.53 21.42 
Alto (Hi + b + c) 3.78 12.40 





4.2.3.5. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Almacenamiento de 
Lácteos 
• Cámara de Almacenamiento de Lácteos: 
∆𝑇𝑒 = 46°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 46°F e interpolando tenemos: 




Ahora, hallando el área exterior con la ecuación (4.3) tenemos: 
𝐴𝑒 = 1,536.57 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 




• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 
• Carga por Cambio de Aire 




Debido a que nuestro diseño se considera con antecámara, se multiplica por 
0,5. 








• Carga por Producto 
Reemplazando los valores correspondientes en la ecuación (4.5). 







También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 














• Carga de Respiración 
En este caso, no utilizaremos la fórmula de carga por respiración porque solo 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 
𝑞5 = 𝑞5𝑎 + 𝑞5𝑏 + 𝑞5𝑐 + 𝑞5𝑑 

















4.2.3.6. Carga Total en la Cámara de Almacenamiento de Lácteos 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 
































4.2.3.7. Carga Total de Lácteos en el Supermercado 
Procedemos a obtener la carga general de todos los lácteos que hay en el 
supermercado: 
𝑞𝑡 𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠 = 𝑞𝑡′ 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠 + 𝑞𝑡′′ 𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠 











4.2.4. Cálculo de Cargas en el área de Frutas y Verduras  
4.2.4.1. Dimensiones del Paquete de Frutas y Verduras 
Los datos aproximados de los envases que contienen frutas y verduras más 
comerciales a utilizar son: 
Figura 23 Dimensiones de un Paquete Promedio de Espárragos 
 





4.2.4.2. Resumen de Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de 
Conversación de Frutas y Verduras 
• Cámara de Conservación de las Frutas y Verduras 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 41°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 





Ahora, hallando el área exterior con la ecuación (4.3) tenemos: 
𝐴𝑒 = 1,171.83 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 




• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 





• Carga por Producto 
Para efectos de conversación de las frutas y verduras tenemos la siguiente 










• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 





• Carga de Respiración 
Los productos como frutas y verduras liberan dióxido de carbono mientras 
maduran, generando una carga energética, por ello se considera la siguiente 
fórmula para este cálculo: 
𝑞5𝑑 = 𝑚 𝑥 𝐹𝑟
𝐵𝑇𝑈
𝑑í𝑎
                               (4.9) 
Reemplazando los valores en la ecuación (4.9) tenemos: 
𝑞5𝑑 = 0.30 𝑘𝑔 𝑥 2.2
𝑙𝑏
𝑘𝑔








Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 






















4.2.4.3. Carga Total de Conversación de Frutas y Verduras 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.5. Almacenamiento de Frutas y Verduras  
4.2.5.1. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Frutas y Verduras 
• Cámara de Almacenamiento de las Frutas y Verduras 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 41°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 41°F e interpolando tenemos: 




Ahora, hallando el área exterior con la ecuación (4.3) tenemos: 
𝐴𝑒 = 2(14,86 𝑥 21,42) + 2(14,86 + 21,42)𝑥 12.40 
𝐴𝑒 = 1,536.57 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 








• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 





Debido a que nuestro diseño se considera con antecámara, se multiplica por 
0,5. 













También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 













Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.5.2. Carga Total de Almacenamiento de Frutas y Verduras 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.5.3. Carga Total de Frutas y Verduras en el Supermercado 
Procedemos a obtener la carga general de todas las frutas y verduras que hay en el 
supermercado: 
𝑞𝑡 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 = 𝑞𝑡′ + 𝑞𝑡′′ 















4.2.6. Cálculo de Cargas en el área de Fiambres  
4.2.6.1. Dimensiones del Paquete de Fiambre 
Los datos aproximados de los envases que contienen fiambres más comerciales a 
utilizar son: 
Figura 24 Dimensiones de un Paquete Promedio de Salchichas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.6.2. Cálculo de Cargas Térmicas para la Conversación de Cámaras de 
Fiambres 
• Cámara de Conservación de Fiambres 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 50°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 50°F e interpolando tenemos: 








𝐴𝑒 = 2(41.26 𝑥 3.56) + 2(41.26 + 3.56)𝑥 6.01 
𝐴𝑒 = 831.62 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 




• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 





• Carga por Producto 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 





• Carga de Respiración 
La carga por respiración solo se considera para productos vegetales por lo que 








Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.6.3. Carga Total de Conversación en la Cámara de Fiambres 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.7. Almacenamiento de Fiambres 
4.2.7.1. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Almacenamiento de los 
Fiambres 
• Cámara de Almacenamiento de los Fiambres 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 50°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 








Ahora, hallando el área exterior con la ecuación (4.3) tenemos: 
𝐴𝑒 = 2(15.03 𝑥 11.75) + 2(15.03 + 11.75)𝑥 12.56 
𝐴𝑒 = 1,026.32 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 




• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 
• Carga por Cambio de Aire 




• Carga por Producto 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 








• Carga de Respiración 
La carga por respiración solo se considera para productos vegetales por lo que 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.7.2. Carga Total de Almacenamiento de Fiambres 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.7.3. Carga Total de Fiambres en el Supermercado 
Procedemos a obtener la carga general de todas las frutas y verduras que hay en el 
supermercado: 
𝑞𝑡 𝑓𝑖𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 = 𝑞𝑡′ 𝑓𝑖𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 + 𝑞𝑡′′𝑓𝑖𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 














4.2.8. Cálculo de Cargas en el área de Pasteles  
4.2.8.1. Dimensiones Promedio de un Pastel 
Las dimensiones aproximadas de los pasteles más comerciales son: 
Figura 25 Dimensión Promedio de un Pastel 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.8.2. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Conservación de los 
Pasteles 
• Cámara de Conservación de las Pasteles 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 43°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 43°F e interpolando tenemos: 




Ahora, procedemos a hallar el área exterior y reemplazaremos sus valores en 
la ecuación (4.3). 




𝐴𝑒 = 658.89 𝑝𝑖𝑒2 





• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 





• Carga por Producto 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 





• Carga de Respiración 
En este caso, no utilizaremos la fórmula de carga por respiración porque solo 








Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.8.3. Carga Total de Conservación de Pasteles 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.9. Almacenamiento de Pasteles  
4.2.9.1. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Almacenamiento de 
Pasteles 
• Cámara de Almacenamiento de los Pasteles 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 43°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 43°F e interpolando tenemos: 







Ahora, procedemos a hallar el área exterior y reemplazaremos sus valores en 
la ecuación (4.3). 
𝐴𝑒 = 2(14.86 𝑥 11.59) + 2(14.86 +  11.59)𝑥 12.40 
𝐴𝑒 = 1,000.27 𝑝𝑖𝑒2 





• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 
• Carga por Cambio de Aire 




• Carga por Producto 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 









En este caso, no utilizaremos la fórmula de carga por respiración porque solo 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.9.2. Carga Total de Almacenamiento de Pasteles 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.9.3. Carga Total de Pasteles en el Supermercado 
Procedemos a obtener la carga general de todos los fiambres que hay en el 
supermercado: 
𝑞𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑞𝑡′𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 + 𝑞𝑡′′𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 














4.2.10. Cálculo de Cargas en el área de Carnes  
4.2.10.1. Dimensiones del Paquete de Carne 
Las dimensiones aproximadas en un kilo de carne son: 
Figura 26 Dimensión Promedio de un kilo de Carne 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.10.2. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Conversación de Carnes 
• Cámara de Conservación de las Carnes 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tenemos el siguiente valor de variación de temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 50°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 5 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 50°F e interpolando tenemos: 




Ahora, hallando el área exterior con la ecuación (4.3) tenemos: 
𝐴𝑒 = 2(44.54 𝑥 3.56) + 2(44.54 + 3.56)𝑥 9.29 
𝐴𝑒 = 1,209.90 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 







• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 
• Carga por Cambio de Aire 




• Carga por Producto 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 





• Carga de Respiración 
La carga por respiración solo se considera para productos vegetales por lo que 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 





















4.2.10.3. Carga Total de Carnes en el Área de Conservación 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 
  








4.2.11. Almacenamiento de Carnes 
4.2.11.1. Cálculo de Cargas Térmicas para la Cámara de Almacenamiento de 
Carnes 
• Cámara de Almacenamiento de Carnes 
Utilizando la ecuación (4.2) y considerando la temperatura interior y exterior 
de la cámara tanto de 82°F como 32°F tenemos el siguiente valor de variación de 
temperatura:  
∆𝑇𝑒 = 50°𝐹 
Del Anexo 2, con espesor del corcho de 4 pulg, y una diferencia de 
temperatura de 50°F e interpolando tenemos: 








𝐴𝑒 = 2(15.03 𝑥 11.75) + 2(15.03 + 11.75)𝑥 12.56 
𝐴𝑒 = 1,026.32 𝑝𝑖𝑒2 
Reemplazando valores de la ecuación (4.1) 




• Carga Solar 
Para el proyecto, se hará el cálculo sobre techo, por lo tanto, esta carga es 
nula. 
𝑞2 = 0 
• Carga por Cambio de Aire 




• Carga por Producto 
No consideramos carga de producto porque la carne ya se encuentra 
refrigerada. 




También consideramos las siguientes cargas diversas: 
• Por Personas: 









• Por Envases: 
Para este caso, las frutas y verduras no se almacenarán en envases por lo que 









• Carga de Respiración 
La carga por respiración solo se considera para productos vegetales por lo que 





Habiendo finalizado de obtener todas las cargas diversas, continuamos a 
unirlas: 


















4.2.11.2. Carga Total de Almacenamiento de Carnes 
Luego de haber hallado todas las cargas energéticas procedemos a sumarlas: 
𝑞𝑡 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 




















Considerando un factor del 10% por motores y otros equipos: 








4.2.11.3. Carga Total de Carnes en el Supermercado 
Procedemos a obtener la carga general de todas las carnes que hay en el 
supermercado: 
𝑞𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 = 𝑞𝑡′𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 + 𝑞𝑡′′𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 














4.2.12. Carga Global en el Supermercado 
Con el fin de obtener la carga global del supermercado, se procede a sumar todas las 
cargas por alimento para tenerlo como informativo: 
𝑞𝑡 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝑞𝑡 𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠 + 𝑞𝑡 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 + 𝑞𝑡 𝑓𝑖𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
+ 𝑞𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 + 𝑞𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 





















4.3. Cálculo del Diseño con Software 
Utilizando al Software Revit, realizaos el cálculo de cargas térmicas empleando el 
plano de ejemplo a escala real del supermercado, teniendo en cuenta los siguientes resultados 
muy simulares a los teóricos: 
Figura 27 Plano en 3D del supermercado por Autodesk Revit 
 





Figura 28 Resumen del Proyecto por Autodesk Revit 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El valor considerado para nuestras cargas térmicas será utilizando el valor máximo 
de carga de refrigeración. 
4.4. Cálculo de la Potencia del Compresor Teórica y su Selección 
Se procede a realizar el cálculo y dimensionamiento de los compresores del área 
subcrítica que se acomoda a las condiciones climatológicas de Arequipa y la capacidad de 
refrigeración obtenida. 
A continuación, utilizaremos el diagrama P-H del refrigerante R-744 a fin de detectar 





Figura 29 Diagrama P-H R744 
 
Fuente: Euzébio, (2019) 
Del diagrama P-H del refrigerante R-744 podemos extraer los siguientes valores de 
entalpía necesarios para poder calcular la potencia de los compresores a seleccionar en el 
sistema de refrigeración. 
Las entalpías conocidas del sistema son: 
























Empleando la ecuación de equivalencias de calor en el sistema de refrigeración, 
contemplamos lo siguiente: 




ṁ 𝑥 (ℎ1′ − ℎ1) = ṁ 𝑥 (ℎ3 − ℎ3′) 




















= − ℎ3′ 




Ahora procedemos a calcular el flujo másico del sistema. 
𝑄𝑏 =  ṁ 𝑥 (ℎ1 − ℎ4)                                       (4.8) 
Considerando sólo los alimentos que recibirán directamente la refrigeración del 
sistema R-744, tomaremos sólo las carnes porque los demás alimentos no pueden ser 
conservados por debajo de 0°C. 
Para poder continuar, tomamos el calor donde se almacenarán las carnes, ya que en 
la zona de exhibición o venta no podemos entregar las carnes congeladas porque perderíamos 
mucha energía y con ello pérdida de dinero, lo convertiremos a la unidad de KW para 
continuar con nuestro cálculo. 
Cantidad de calor del sistema de almacenamiento de las carnes: 





















Para convertir estas unidades a KW, debemos considerar las conversiones de 
unidades que nos facilita el anexo 14, con ello tenemos lo siguiente: 
1 𝐵𝑇𝑈 = 1050 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 
Entonces, 














Cambiando su equivalente a Kilowatts es: 
𝑄𝑏 = 1.30 𝐾𝑊 
Retomando la ecuación 4.8 y adquiriendo la información del anexo 13 interpolando 
y extrapolando sus valores para el cálculo del fenómeno del derrateo de la ciudad de 
Arequipa tenemos lo siguiente: 



















Calculando la potencia global del sistema tenemos el siguiente cálculo: 
Ẇ =  ṁ 𝑥 (ℎ2 − ℎ1′) 
Ẇ =  0.00658 
𝑘𝑔
𝑠







Ẇ =  0.12 𝐾𝑊 
Tomando la información del anexo 15, convirtiendo a las unidades comerciales de 
HP tenemos lo siguiente: 




Ẇ = 0.16 𝐻𝑃 
Para la selección comercial de equipos debemos tener en cuenta que la potencia 
mínima utilizada por cada compresor es de 1 hp, por lo que consideramos lo siguiente: 
Ẇ = 0.16 𝐻𝑃 ≈ 1 𝐻𝑃 
4.5. Cálculo de la Potencia del Compresor con Software y su Selección 
Empleando el Software Solkane 9.1, procedemos a ejecutar el cálculo de la potencia 
del compresor, tomaremos los valores de temperatura seleccionado en el cálculo manual a 





Figura 30 Cálculo de la Potencia del Sistema de Refrigeración 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 31 Diagrama en Software del Sistema de Refrigeración 
 
Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 
Figura 33 Cálculo de la Potencia en Software del Sistema de Refrigeración 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6. Selección de Equipos 
4.6.1. Selección del Rack de Frío 
Considerando 3 unidades compresoras para que cada equipo trabaje un régimen de 8 
horas y previendo fallas que puedan existir a futuro y paradas de planta por mantenimientos 
preventivo o correctivos elegimos el rack frío que se encuentra en el Anexo 16. 
4.6.2. Selección de los Evaporadores 
Para seleccionar los evaporadores que utilizaremos con el sistema de R-744 que 
trabajará directamente con las carnes, consideramos primero convertir su capacidad de 
refrigeración de Toneladas de Refrigeración a Kilowatts. 
Para su selección, tomaremos el dato de calor generado por el sistema en la zona de 
almacenamiento de carnes previamente calculado: 





Para las cámaras de almacenamiento de alimentos consideraremos la selección del 
evaporador detallado en el Anexo 23. 
En cuanto a las vitrinas exhibidoras de alimentos, tomaremos otro modelo que es el 
mostrado a continuación para el área de carnes: 
Figura 34 Vitrina para carnes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para el área de lácteos tanto como frutas y verduras, consideraremos la mostrada línea 
abajo: 
Figura 35 Vitrina para lácteos 
 
Fuente: Elaboración Propia 






Figura 36 Vitrina para pasteles 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6.3. Selección del Intercambiador de Calor 
Para seleccionar el intercambiador de calor debemos saber qué tipo de 
intercambiador de calor debemos usar para esta aplicación, pudiendo evaluar lo explicado 
por Çengel (2007, p. 612), afirmamos que el tipo de intercambiador de calor que usaremos 
será del tipo de flujo cruzado en el intercambiador de calor de placas. 
Figura 37 Intercambiador de placas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Es necesario hallar el caudal del sistema de refrigeración vinculado al refrigerante 






Figura 38 Diagrama P-H utilizando R-134a desarrollado en el cálculo 
 
Fuente: Chegg, (2020) 
Las entalpías conocidas del sistema son: 
























Empleando la ecuación de equivalencias de calor en el sistema de refrigeración 
primario del R-134a, tenemos lo siguiente: 
|𝑄𝑔| = |𝑄𝑝| 
ṁ 𝑥 (ℎ𝑦′ − ℎ𝑦) = ṁ 𝑥 (ℎ𝑤 − ℎ𝑤′) 























= − ℎ𝑤′ 




Ahora tomando la ecuación (4.8) procedemos a calcular el flujo másico del sistema. 
En el sistema primario de refrigeración consideraremos todos los calores que existe 
en nuestro sistema de conversación de alimentos para tomarlo en cuenta al momento de la 
selección de nuestro intercambiador de calor de placas. 
Cantidad de calor del sistema de almacenamiento de todo el sistema de conversación: 
𝑞𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 𝑞𝑡 𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠 + 𝑞𝑡 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠








































Para convertir estas unidades a KW, debemos considerar las conversiones de 
unidades que nos facilita el anexo 14, con ello tenemos lo siguiente: 
1 𝐵𝑇𝑈 = 1050 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 
Entonces, 















Cambiando su equivalente a Kilowatts es: 
𝑄𝑏′ = 21.95 𝐾𝑊 
Retomando la ecuación 4.8 y adquiriendo la información del anexo 13 interpolando 
y extrapolando sus valores para el cálculo del fenómeno del derrateo de la ciudad de 
Arequipa tenemos lo siguiente: 



















Considerando que el refrigerante R-134a se encuentra en estado líquido, y el 
refrigerante R-744 en estado gaseoso, procedemos a tomar los siguientes datos de la tabla 
del anexo 17 y 18 respectivamente por fluido. 
Tomando en cuenta que el calor generado por el sistema del refrigerante R744 y el 
refrigerante R134a son el mismo, tenemos los valores del primero fluido enunciado para 
determinar la cantidad de placas que necesita nuestro intercambiador 
Considerando que el refrigerante R134a se encuentra a 5°C tenemos los siguientes 
valores: 








• Calor específico Cpl: 1,305.86 
𝑊
𝑘𝑔−𝑚 .  °𝐶
 
• Conductividad térmica kl: 27,65 
𝑊
𝑚 .  °𝐶
 
• Viscosidad dinámica μl: 0,3375  
𝑘𝑔−𝑚
𝑚 .  𝑠𝑒𝑔
 








Considerando lo descrito por Çengel (2007, p. 583), refiere a que el coeficiente de 
transferencia de calor promedio para la película laminar sobre una placa plana vertical tiene 









                      (4.9) 
Donde: 
hvert: coeficiente de transferencia de calor promedio en placas planas verticales, 
(W/𝑚2. °C) 
g: aceleración gravitacional, 𝑚/𝑠2 
ρl,ρv: densidades del líquido y del vapor, respectivamente, 𝑘𝑔/𝑚3 








kl: conductividad térmica del líquido, (W/m. °C) 
L: altura de la placa vertical, L 
Ts: temperatura superficial de la placa, °C 
Tsat: temperatura de saturación del fluido condensándose, °C 
No obstante, la redacción realizada por Çengel (2007, p. 583), nos presentan la 
fórmula del calor latente modificado de vaporización que es el siguiente: 
ℎ𝑓𝑔 ∗=  ℎ𝑓𝑔 + 0.68𝐶𝑝𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)                               (4.10) 
Del anexo 18, obtenemos el valor de la diferencia de entalpía a 5°C que es el 
siguiente: 




Reemplazando los valores en la ecuación (4.10), tenemos el resultado detallado a 
continuación: 





𝑘𝑔 −𝑚 .  °𝐶
)(5°𝐶 − 0°𝐶) 

























𝑘𝑔) ∗ (27.65 
𝑊












Del anexo 21, hemos pre seleccionado una altura para poder seleccionar un 
intercambiador de calor que es 0.38 metros. 
Para confirmar que el coeficiente de transferencia de calor promedio en placas planas 
verticales es correcto, debemos hallar el Reynolds y este debe estar en el rango de 0 < Re < 
30. 
Esta ecuación tiene muchas variantes, sin embargo, el texto del señor Çengel (2007, 











                                     (4.11) 
























𝑅𝑒 = 1.97 
Deducimos que es correcto porque el valor de Reynolds se encuentra dentro de los 
valores expuestos inicialmente. 
0 <  1.97 <  30 
Para determinar la cantidad de placas que nuestro intercambiado necesita, realizamos 
el siguiente cálculo: 
𝑄 = ℎ𝑣𝑒𝑟 . 𝐴 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)                     (4.12) 
En donde: 




hvert: coeficiente de transferencia de calor promedio en placas planas verticales, 
(W/𝑚2. °C). 
A: área total de transferencia de calor 𝑚2 
Ts: temperatura superficial de la placa, °C 
Tsat: temperatura de saturación del fluido condensándose, °C 
Reemplazando los valores hallados del Anexo 21 en la ecuación (4.12) tenemos: 
𝑄 = ℎ𝑣𝑒𝑟 𝑥 𝐴 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠) 
25230 𝑊 =  17,390.55 
𝑊
𝑚2. °𝐶
 𝑥 (0.38𝑚)(0.14𝑚)𝑥(# 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠)(5°𝐶 − 0°𝐶)  
# 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 = 5.45 ≈ 6 
Nuestro intercambiador de calor tendrá seis placas, el modelo seleccionado será el 
intercambiado de placas T2-BFG. 
Figura 39 Intercambiador de calor de placas T2-BFG 
 
Fuente: Alfa Laval, (2015) 
4.6.4. Selección de la Válvula Reductora de Presión 
Seleccionando del Anexo 20 podemos deducir que con el siguiente repuesto podemos 
reducir de la presión de 40 bares hasta la presión de 10 bares que es la que deseamos para 




Figura 40 Válvula reductora de presión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6.5. Selección de Válvula de Estrangulación Termostática 
Obteniendo la información del Anexo 22, seleccionaremos la válvula de expansión 
termostática Modelo E2V**BRB00 por presentar las medidas de conexiones roscadas 
necesarias. 
Figura 41 Válvula estranguladora electrónica 
 





5. Rentabilidad Económica 
5.1. Costo de Implementación por el Proyecto 
Para evaluar el costo de implementación promedio global por el proyecto, mostramos 
a continuación los costos promedios en el mercado nacional por los equipos, materiales y 
mano de obra a empleador en la instalación del sistema de refrigeración seleccionado. 
Tabla 38 Costo de implementación por insumos y maquinaria para el proyecto del 
sistema de refrigeración empleando dióxido de carbono como fluido 
Recursos Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 
Costo Total (inc. 
IGV) 
Equipamiento 
Intercambiador de calor unidad 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 
Evaporador de techo unidad 8 S/ 28,000.00 S/ 224,000.00 
Válvulas de expansión electrónica unidad 10 S/ 850.00 S/ 8,500.00 
Compresores unidad 6 S/ 21,000.00 S/ 126,000.00 
Tanque de aceite unidad 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 
Aceite sintético galón 5 S/ 180.00 S/ 900.00 
Balón de refrigerante unidad 2 S/ 180.00 S/ 360.00 
Tubería metro 50 S/ 240.00 S/ 12,000.00 
Materiales de ferretería unidad 100 - S/ 1,500.00 
                                                                                                                              Total           S/ 377,060.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 39 Costo mano de obra para el proyecto del sistema de refrigeración 
empleando dióxido de carbono como fluido 
 








Prestaciones de servicios unidad 4 S/.80.00 3 S/.1,670.00 
 
Viáticos unidad 7 S/.60.00 3 S/.1,260.00 
 
                                                                                                                           Total S/.2,930.00 
 
      
 
    Total global S/.379,990.00 
 
 





El VAN es el valor actual neto de un proyecto. 
En primer lugar, de acuerdo a lo explicado por Rankia. (2020). mostramos la fórmula 
del VAN como la siguiente: 




𝑘=1                                (5.1) 
Donde: 
FN:  Flujo Neto 
Io: Inversión inicial 
k: Número de periodos considerado 
i: tasa de actualización 
Cuando se realiza este cálculo se debe tener en cuenta que el proyecto es rentable 
siempre y cuando el VAN sea mayor que el valor neto de la inversión en el perdido de tiempo 
calculado para recuperar dicha rentabilidad. 
5.3. TIR 
El TIR es la tasa interna de retorno y junto con el VAN trabajan de manera muy 
amigable para determinar cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial. 
Se utiliza el promedio ponderado del costo de la deuda y del costo de oportunidad 
del capital que es del 12%. 
La fórmula del TIR se determina por la siguiente: 





𝑇=                                        (5.2) 
Donde: 
FN:  Flujo Neto 
k: Número de periodos considerado 





5.4. Cálculo del VAN y TIR del Proyecto 
Para conseguir hallar tanto el VAR como el TIR del proyecto, es necesario conocer 
los equivalentes de ingresos efectivos promedios anuales de un supermercado considerando 
como ejemplo el emporio Supermercados Peruanos S.A. como ejemplo puesto que presenta 
ingresos similares al grupo Hipermercados Tottus S.A. en nuestro país. 
Tomamos el histórico de efectivos equivalentes desde finales de año desde el 2016 
de esta compañía hasta el año 2019 como valor conocido. 
A ello efectuamos un cálculo promedio por los ingresos anuales solamente en Plaza 
Vea omitiendo los otros 5 supermercados que se encuentran dentro de la compañía de 
Supermercados Peruanos y finalmente dividiremos entre las 99 sucursales que existen en 
todo el Perú y llegaremos a tener un valor aproximado real para efectuar nuestro cálculo. 
Para tener un cálculo más exacto del VAN y TIR tomaremos el valor de la 
depreciación de maquinarias según la siguiente imagen considerando la quinta opción a 
tomar en nuestro caso. 




hasta un máximo 
de 
1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de 
pesca. 
25% 
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles); hornos en general. 
20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados por las 
actividades minera, petrolera y de construcción; 
excepto muebles, enseres y equipos de oficina. 
20% 
4. Equipos de procesamiento de datos. 25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 
01/01/1991. 
10% 
6. Otros bienes de activo fijo. 10% 





5.4.1. Cálculo del VAN 
Considerando los valores de Intetail (2018) e Inretail (2019) obtenemos los valores 
de los efectivos equivalentes al final desde el año 2016 al 2019 tomando como valor de 
ejemplo que el 40% de la facturación de Supermercados Peruanos S.A. proviene de Plaza 
Vea, sumado a la depreciación de la tabla 109 obtenemos lo siguiente:  








FLUJO DE BENEFICIO 
NETO S/. 
2015 0 379990 37706 -417696 
2016 529,264.65 5000 71641.4 452623.25 
2017 596,949.49 5000 102183.26 489766.23 
2018 530,339.39 5000 129670.93 395668.46 
2019 448,852.52 5000 154409.84 289442.68 
2020 510,059.69 5000 176674.86 328384.83 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El Van como resultado final se da de la fórmula (5.1), tomando los valores de la tabla 
110 y obtenemos lo siguiente: 

















𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/. 1,028,779.96 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
5.4.2. Cálculo del TIR 
Para hallar la TIR, indicamos que la VAN debe ser igual a cero y nuestra variable 
será la tasa interna de retorno (i) y esta debe ser mayor al valor de 12% para que el proyecto 
sea viable. 
Procedemos a calcular la tasa para confirmar lo expuesto. 























PRIMERA: Como consecuencia de lo expuesto, con este nuevo diseño, se puede utilizar 
la arquitectura actual de la cámara de refrigeración del supermercado Tottus 
del Mall Plaza Cayma, Arequipa, para la implementación de equipos nuevos 
como el rack de frío de compresores de pistón en el modelo CompactCO2OL 
de uso por la potencia de 1.5 Kw por cada compresor, intercambiador de calor 
Alfa Labal de 6 placas, tubería de 2 pulgadas en acero negro, reguladores de 
presión para soportar hasta 40 bares y estranguladores de presión. 
SEGUNDA: De esta manera, demostramos la viabilidad del proyecto, invirtiendo el monto 
de S/ 379,990.00 soles en la planta del sistema de refrigeración y según la 
evaluación, el proyecto es viable con una TIR del 102,433%. Adicionalmente, 
en 3 años la inversión generada, retornará a la empresa. 
TERCERA: Finalmente, los equipos seleccionados en el presente proyecto, son los 
adecuados para reducir el impacto en el medio ambiente, teniendo en cuenta 
que el GWP del refrigerante R-507 de Supermercados Metro es de 3,5 
millones de kilos en un rango de 100 años, además el refrigerante R-22 de 
Supermercados Plaza Vea, genera 2 millones de kilos en el mismo rango de 
tiempo, dañando así el medio ambiente por su toxicidad. En cambio, con la 







PRIMERA: Implementar el presente proyecto en los supermercados de Arequipa, debido 
a que se puede adquirir actualmente el acondicionamiento para las cámaras 
del sistema de refrigeración. 
SEGUNDA: Promover la inversión de este proyecto que presenta un retorno de capital 
luego de 3 años de funcionamiento y considerar que los indicadores 
financieros demuestran una rentabilidad mayor al 100%. 
TERCERA: Ejecutar el uso de este nuevo sistema para reducir el impacto ambiental y así 
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  °C % días °C días 
Vaca 0 a -1.5 90 10 a 28 -18 a -20 365 
Ternera -1 90 7 a 21 -18 a -20 300 
Cordero -1 90 - 95 7 a 14 -18 a -20 270 
Cerdo 0 a -1.5 90 - 95 7 a 14 -18 a -20 160 
tocino -3 a -1 80 - 90 30 -18 a -20 90 
sebo -1 a 0 80 - 95 90 a 150 -18 a -20 - 
manteca -1 a 0 80 - 95 120 a 240 -18 a -20 270 
despojo -1 a 0 85 - 90 7 -18 a -20 - 
Aves 0 a 2 85 - 90 - -18 a -20 - 
Huevos 0 a 1 85 - 90 160 a 190 - - 
Leche - - - - - 
normal 0 a 4 60 - 70 7 a 14 - - 
yogurt 2 a 5 60 - 70 7 a 14 - - 
esterilizada 0 a 22 - - - - 
en polvo 0 a 24 60 - 70 7 a 14 - - 
evaporada 5 - - - - 
nata 0 a 2 - 2 a 3 - - 
Mantequilla  4 a 6 - 14 a 21 -18 a -20 240 
 













(Te - Ti) °F 
1 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 115 120 
3 2,40 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 252 264 276 288 
4 1,80 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 180 189 198 207 216 
5 1,44 58 65 72 79 87 94 101 108 115 122 130 144 144 153 166 179 
6 1,20 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 120 120 132 133 134 
7 1,03 41 46 52 57 62 67 72 77 82 88 93 103 103 113 118 123 
8 0,90 36 41 45 50 54 58 63 68 72 77 81 90 90 99 104 109 
9 0,80 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80 80 88 92 96 
10 0,72 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 65 72 72 79 82 85 
11 0,66 26 30 33 36 40 43 46 50 53 56 60 66 66 73 78 83 
12 0,60 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 60 66 69 72 
13 0,55 22 25 28 30 33 36 39 41 44 47 50 55 55 61 64 67 
14 0,51 20 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 51 51 56 58 60 
15 0,48 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 43 48 48 51 56 58 
 











































































85 90 95 100 
HUMEDAD RELATIVA 
50 60 50 60 50 60 50 60 
65 0.35 0.85 0.90 1.17 1.24 1.54 2.58 1.95 
60 0.85 1.03 1.13 1.37 1.44 1.74 1.78 2.15 
55 1.12 1.34 1.41 1.66 1.72 2.01 2.06 2.44 
50 1.32 1.54 1.62 1.87 1.93 2.22 2.28 2.65 
45 1.50 1.73 1.80 2.06 2.12 2.42 2.47 2.83 
40 1.69 1.92 2.00 2.26 2.31 2.62 2.67 3.05 
35 1.86 2.09 2.17 2.43 2.49 2.70 2.85 3.24 





40 50 90 100 
HUMEDAD RELATIVA 
70 80 70 80 50 60 50 60 
30 0.24 0.29 0.58 0.66 2.26 2.53 2.95 3.35 
25 0.41 0.45 0.75 0.83 2.44 2.71 3.14 3.54 
20 0.56 0.61 0.91 0.99 2.62 2.90 3.33 3.73 
15 0.71 0.75 1.06 1.14 2.80 3.07 3.51 3.92 
10 0.85 0.89 1.19 1.27 2.93 3.20 3.64 4.04 
5 0.98 1.03 1.34 1.42 3.12 3.40 3.84 4.17 
0 1.12 1.17 1.48 1.56 3.28 3.56 4.01 4.40 
-5 1.23 1.28 1.59 1.67 3.41 3.69 4.15 4.57 
-10 1.35 1.41 1.73 1.81 3.56 3.85 4.31 4.74 
-15 1.50 1.53 1.85 1.92 3.67 3.96 4.42 4.86 
-20 1.63 1.68 2.01 2.09 3.888 4.18 4.66 5.10 
-25 1.77 1.80 2.12 2.21 4.00 4.30 4.78 5.21 
-30 1.90 1.95 2.29 2.38 4.21 4.51 4.90 5.14 
 






Tiempo de Enfriamiento y Factores de Ritmo de Enfriamiento 
 
PRODUCTO Te (hrs) f 
Manzanas 24 0.67 
Plátanos 12 0.10 
Fresas 24 0.67 
Dátiles 24 1.00 
Uvas 20 0.80 
Toronjas 22 0.70 
Limones 22 1.00 
Limas 20 0.90 
Naranjas 22 0.70 
Duraznos 24 0.62 
Peras 24 0.80 
Piñas 3 0.67 
Ciruelas 20 0.67 
Membrillos 24 0.67 
 
 
PRODUCTO Te (hrs) f 
Res 18 0.57 
Pescado 24 1.00 
Jamón 8 1.00 
Cerdo 18 0.87 
Camero 5 0.75 
Vísceras 18 0.70 
Conchas 24 1.00 
Pollo 5 1.00 
Salchichas 2 1.00 
Ternera 8 0.75 
Huevos 10 0.85 
Helados 8 0.75 
Leche 10 0.85 
 
Fuente: Gordillo Andía, (2015). 
  
PRODUCTO Te (hrs) f 
Espárragos 24 0.90 
Frijoles 24 1.0 
Col 24 0.8 
Zanahoria 24 0.8 
Coliflor 24 0.8 
Apio 24 1.0 
Lechuga 24 1.0 
Sandía 24 0.9 
Cebolla 24 0.8 
Papas 24 1.0 
Camote 24 1.0 
Habas 24 0.8 





Diversos Datos para algunos Productos 
 
 





Calor Latente             
(BTU/lb) 
Punto de Fusión 
(°F) 
Calor de 
Respiración          
(BTU/Lb.día) Ca Cd 
Apio 0.85 0.48 135 29.7 2.27 
Aves Pollo 0.79 0.37 106 27 - 
Cebolla 0.91 0.46 124 30.1 0.5 
Cerdo 0.68 0.38 86.5 28 - 
Cerezas 0.87 0.45 120 28 1.32 
Ciruelas 0.88 0.45 123 28 - 
Coliflor 0.93 0.47 132 30.1 - 
Cordero 0.67 0.30 83.5 29 - 
Dátiles 0.36 0.26 29 4.1 - 
Duraznos 0.90 0.46 124 29.4 0.87 
Espárragos 0.94 0.48 134 29.1 5.75 
Fresa 0.92 0.47 129 29.9 3.3 
Huevos 0.76 0.40 100 27 - 
Limones 0.92 0.46 127 28.1 0.41 
Manzanas 0.86 0.45 121 28.4 0.72 
Mariscos 0.83 0.44 116 27 - 
Membrillos 0.88 0.45 122 28.1 - 
Naranjas 0.90 0.46 124 28 0.7 
Papas 0.82 0.43 11 28.9 0.72 
Peras 0.86 0.45 116 28.5 0.60 
Pescado 0.76 0.41 101 30 - 
Piña 0.88 0.45 122 29.4 - 
Plátanos 0.80 0.42 108 28 4.18 
Res, flaca 0.60 0.35 79 28 - 
Res, Gorda 0.77 0.40 100 29 - 
Embutido 0.89 0.56 93 26 - 
Ternera 0.71 0.39 91 29 - 
Tocino 0.50 0.30 29 25 - 
Tomate 0.95 0.48 134 30.4 0.63 
Uvas 0.88 0.44 116 26.3 0.42 
Zanahoria 0.86 0.45 126 29.6 1.73 





Condiciones de Almacenaje y Duración de Productos Refrigerados 
 
PRODUCTO 
Temperatura                                   
(°F) 
Humedad Relativa                   
(%) 
Tiempo Aproximado 
Albaricoques 30 - 32 90 2 - 4 semanas 
Cerezas 30 - 32 85 - 90  1 - 4 semanas 
Ciruelas 30 - 34 85 - 90 2 - 8 semanas 
Cocos 32 80 - 85 1 - 2 meses 
Duraznos 30 - 35 85 - 90 1 - 4 semanas 
Fresas 32 85 - 90 1 - 5 días 
Granadas 34 - 36 90 2 - 4 meses 
Mandarinas 10 - 45 85 - 90 3 - 6 semanas 
Mangos 50 90  2 - 5 semanas 
Manzanas 30 - 38 90 3 - 4 meses 
Membrillos 40 - 50 90 2 - 4 semanas 
Naranjas 32 - 42 85 - 90 1 - 4 meses 
Papayas 50 90 2 - 3 semanas 
Peras 30 - 34 90 3 - 4 meses 
Piñas 50 90 2 - 4 semanas 
Plátanos 55 - 60 90 5 - 15 días 
Sandías 35 - 40 85 - 90  1 - 4 semanas 
Uvas 30 - 32 85 - 90  1 - 4 meses 
Apio 32 - 34 90 - 95 1 - 2 meses 
Cebollas 26 - 32 70 - 75 6 meses 
Coliflor 32 85 - 90 2 - 3 semanas 
Espárragos 33 85 - 90 2 - 4 semanas 
Papas 35 - 40 85 - 90 2 - 6 meses 
Tomate 32 85 - 90 1 - 4 semanas 
Zanahorias 30 - 34 90 - 95 2 - 4 meses 
Cerdo 29 - 32 85 - 90 1 - 2 semanas 
Conejos 30 - 32 90 - 95 2 - 5 días 
Pollos 32 - 34 85 - 90  7 - 10 días 
Res 30 - 34 85 - 90 4 - 5 semanas 
Salchichas 34 - 40 80 - 85 6 meses 
Terneras 30 - 32 90 1 - 3 semanas 
Tocino 26 - 30 80 - 90 1 mes 
Huevos 30 - 32 85 - 90 6 - 7 meses 
Mariscos 30 - 32 80 - 90 2 - 4 semanas 
Pescado 25 - 30 85 - 90 10 - 15 días 


































Manzana -15 30 - 32 38 - 42 85 - 88 0.86 0.45 121 28.4 0.72 
Espárragos -30 32 40 85 - 90 0.94 0.48 134 29.8 5.72 
Tocinos   0 - 5 36 - 40 80 0.50 0.30 29 25.0 - 
Res. Flaca -15 30 - 32 38 - 42 84 0.60 0.35 79 28.4 - 
Res. Gorda -15 32 - 32 38 - 42 85 0.77 0.40 100 29 - 
Mantequilla 15 40 - 45 40 - 45 - 0.64 0.34 15 30 - 
Coliflor   32 40 - 45 85 - 90 0.93 0.47 132 30.1 0.90 
Apio   31 - 32 45 - 50 90 - 95 0.95  0.48 135 29.7 2.27 
Cerezas   31 - 32 40 80 - 85 0.87 0.45 120 26.0 1.32 
Huevos -10 30 - 31 38 - 45 - 0.76 0.40 100 27.0 - 
Pescado -15 25 25 -30 - 0.76 0.41 101 30 - 
Toronja   32 40 - 45 85 - 90 0.94 0.46 126 28.4 0.54 
Uvas   30 - 32 35 - 40 80 - 85 0.88 0.44 116 26.3 0.42 
Jamón   28 36 - 40 80 0.68 0.38 86.7 27.0 - 
Helados -20 - 0 - 10 - 0.78 0.45 96 27.0 - 
Cordero   32 - 34 34 - 42 82 0.67 0.30 83.5 29.0 - 
Limón   32 55 - 58 80 - 85 0.92 0.46 127 28.1 0.41 
Lechuga   32 45 90 -95 0.96 0.48 136 31.2 3.69 
Leche   34 - 36 40 - 45 - 0.93 0.45 124 31.0 - 
Cebolla   32 50 - 60 70 - 75 0.91 0.46 124 30.1 0.5 
Naranja   32 - 34 50 85 - 90 0.90 0.46 124 28.0 0.7 
Durazno   31 - 32 50 85 - 90 0.90 0.46 124 29.4 0.87 
Peras   29 - 31 40 85 - 90 0.86 0.45 118 28.5 0.6 
Piñas   40 - 45 50 85 - 90 0.88 0.45 122 29.4 - 
Cerdo   30 36 - 40 85 0.68 0.38 86.5 28 - 
Papas -30 36 - 50 45 - 60 85 - 90 0.82 0.43 111 28.8 0.72 
Aves, pollo -10 28 - 30 29 - 32 - 0.79 0.37 106 27 - 
Embutidos   31 - 36 36 - 40 80 0.89 0.56 93 26 - 
Espinacas   32 45 - 50 80 0.94 0.48 132 30.3 - 
Fresas -15 31 - 32 42 - 45 80 - 85 0.92 0.47 129 29.9 3.30 
Tomates   40 - 50 55 - 70 85 - 90 0.95 0.48 134 30.4 0.63 
Ternera -15 20 - 30 36 - 40 - 0.71 0.39 91 29 - 





Anexo 10 Condiciones de Almacenaje y Duración de Productos Congelados 
 
PRODUCTO 
Temperatura                                   
(°F) 
Humedad Relativa                   
(%) 
Tiempo Aproximado 
Cerdo -10 a 0 95 -100 4 - 6 meses 
Conejos -10 a 0 95 -100 3 - 6 meses 
Cordero -4 a 10 95 -100 6 - 10 meses 
Pollos 0 a 10 95 -100 3 - 6 meses 
Red 0 95 -100 5 - 8 meses 
Ternera 5 95 -100 8 - 12 meses 
Tocino -10 a 0 95 -100 4 - 6 meses 
Huevos 0 a 5 - 6 - 10 meses 
Marisco -15 a 0 95 -100 4 - 6 meses 
Pescado -15 a 0 95 -100 4 - 8 meses 
 
Fuente: Gordillo Andía, (2015). 
 



















Anexo 12 Espesor del Corcho 
Temperatura de 
Cámara (°F) 
Espesor del Corcho 
Requerido 
-45 a -15 10'' 
-15 a 0 8'' 
0 a 15 7'' 
15 a 25 6'' 
25 a 35 5'' 
35 a 50 4'' 
50 a 60 3'' 
 
















Similitud de unidades de Potencia de Watt a BTU 
 
 
Fuente: Portal hothotradiators. (2020). Watts to BTU Conversion – Hothot Radiator. 
 
Anexo 15 





















Tabla de las propiedades termodinámicas del refrigerante R134a saturado requeridos 










Tabla de las propiedades termodinámicas del refrigerante R134a saturado requeridos 

































Fuente: Alfa Laval. (2015). Intercambiadores de Calor para HVAC e Industria. Única 



















Fuente: Carrier. (2020). Mechanical Systems. Única Edición. Portal shareddocs. Ney 
Yersey, Estados Unidos. 
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